


                                         РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 100 с., 18 рис., 14 табл., 40 источника, 5 прил. 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СЕТЬ, ВАРИАНТЫ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Объектом исследования является организация эксплуатации 

распределительных сетей Минского РЭС.  

Цель дипломного проекта: рассмотреть несколько различных вариантов 

оперативного обслуживания распределительных сетей Минского РЭС и 

определить оптимальный, по критерию минимального недоотпуска 

электроэнергии потребителям. 

В процессе проектирования выполнен анализ технической 

оснащенности распределительных сетей Минского РЭС средствами автоматики 

и устройствами секционирования, произведен анализ численности ремонтного 

и оперативного персонала, разработан оптимальный вариант оперативного 

обслуживания распределительных сетей Минского РЭС, подсчитан 

экономический эффект от его реализации, произведен выбор 

электрооборудования для подстанции «Волма» напряжением 110/10 кВ,  а 

также, изучены требования по охране труда. 

Элементами практической значимости полученных результатов является 

уменьшение аварийного недоотпуска электроэнергии потребителям,, 

увеличение прибыли предприятия, улучшение качества электроснабжения 

потребителей. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого проекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень сетей 6(10) кВ Минского РЭС 

                    "Утверждаю" 

                                                        Главный инженер МЭС 

                                                            А.А.Мартинчик 

                                              " 4  "  марта  2018 г. 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сетей 6(10) кВ Минского РЭС, находящихся в оперативном 

ведении и управлении ОДС,  РДС  Минского РЭС 

 
В оперативном ведении и управлении диспетчера ОДС находится: 

 

1 ПС Апчак КЛ-13 – ПС Сосны КЛ-10. 

2 ПС Заямное КЛ-3  

3 ПС Кожзавод КЛ-14 - ПС Гатово КЛ-11. 

4 ПС Кожзавод КЛ-22 – ПС Гатово КЛ-10. 

5 ПС Западная КЛ-303  

 
В оперативном ведении ОДС и управлении  РДС Минского РЭС  находятся: 

 

1 ПС Атолино КВЛ-7 уч-к  ПС Атолино –ТП-935 Богатырёво теплицы 2- ТП-843 

Богатырево теплицы, 

2 ПС Атолино КВЛ-12 уч-к ПС Атолино – ТП-752 ЖСК Атолино –СР-338 – ТП-979 

(ДРЭС-  ТП-306 Заболотье- ТП-240 Мотель - РП-1 Кемпинг(СР-

48) –ТП-751 МТФ Строчица- ТП-17 Строчица – ТП -418 Музей  

ТП-200 Озерцо -ТП-13 Озерцо контора - ТП-963 ЖСК Озерцо-

ТП-530 ДСТ-7. 

3 ПС Атолино КВЛ-16. уч-к ПС Атолино – ТП-935 Богатырёво теплицы 2-ТП-843 

Богатырево теплицы 

4 ПС Городище КЛ-2 уч-к ПС Городище – РП-8 Колодищи –ТП-3008 Самелго Плюс- 

РП-12 КНС 

5 ПС Городище КВЛ-9 уч-к ПС Городище - ТП-329 Военный городок - ТП-143 В/Ч - 

ТП-138 В/Ч (MКC). 

6 ПС Городище КВЛ-11 уч-к ПС Городище – до точек нормальных разрывов (кроме уч-

ка РП-44 Освещение - ТП-831 Освещение1, ТП-950 ЖСК Луч). 

7 ПС Городище КЛ-15 уч-к ПС Городище – РП-8 Колодищи – РП-3008 Самелго Плюс -

12 КНС 



91 

 

8 ПС Гордище КВЛ-16 уч-к ПС Городище- до точек нормальных разрывов(кроме уч-ка 

РП-44 Освещение - ТП-831 Освещение1, ТП-329 в/г Колодищи). 

9 ПС Дуб.Лес КВЛ-4 уч-к ПС Д.Лес --- РП-6 Крупица - TП-87 Чepниkи- ТП-101 

Черники. 

10 ПС Ждановичи КВЛ-13 ТП-1653 Каменная Горка1 – ТП-762 Тарасово ж.з. 9 – ТП-761 

Тарасово ж.з. 8 – ТП-760 Тарасово ж.з.5 – ТП-744 Тарасово ж.з. 

4 – ТП-743 Тарасово ж.з.3 – ТП-742 Тарасово ж.з.2 – ТП-741 

Тарасово ж.з.1 – ТП-604 Тарасово  – ТП-591 АЗС- ТП–3387 

МКС. 

11 ПС Колядичи КВЛ-17 уч-к ПС Колядичи - РП-7 Стайки - ТП-758 КИЗ Ельница- ТП-

801  Прилесье МАЗ—ТП-851 Прилесье МАЗ-2(1с) – ТП-501 

Сосны2 – ТП-603 Сосны3 - СР-72 (МКС). 

12 ПС Курасовщина КЛ-102 уч-к ПС Курасовщина - РП-15 Курасовщина. 

13 ПС Курасовщина КЛ-203 уч-к ПС Курасовщина - РП-15 Курасовщина. 

14 ПС Михановичи КВЛ-84 уч-к ПС КС Михановичи - ТП-296 Михановичи. 

15 ПС Озерище КЛ-215 уч-к ПС Озерище - РП-9. 

16 ПС Озерище КЛ-104 уч-к ПС Озерище - РП-9. 

17 ПС Помыслище КЛ-2 уч-к ПС Помыслище - РП-4 Атолино. 

18 ПС Самохваловичи КВЛ-4 уч-к ПС Самохваловичи – РП-13 Вицковщина.(Ст.ЭС) 

19 ПС Самохваловичи КВЛ-6 уч-к ПС Самохваловичи-ТП-354 СТФ- ТП-255 Вишневка – ТП-

722 Крупица жилпоселок - ТП-429 Крупица жилпоселок 2 - ТП-

101 Черники. 

20 ПС Самохваловичи КВЛ-9 уч-к ПС Самохваловичи - ТП-291 БНИИПОК 2 – ТП-609 ЖСК 

Темп-ТП-244 темп 3- РП-4 Атолино. 

21 ПС Сухарево КВЛ-108 уч-к ТП-3394 Освещение МКАД – ТП-3393-ТП-3392 – ТП-591 

АЗС.(МКС) 

22 ПС Таборы КВЛ-9 уч-к ПС Таборы –ТП -457 МТФ Таборы-ТП-347 Дегтяревка ж.д. 

– ТП-694 т.д.Жданoвичи - ТП-3394Освещение МКАД(МКС)- 

ТП-373 Н.Двор-ТП-575 СТАЗР - ТП-2951 Цветы(МКС) . 

23 ПС Таборы КЛ-11 уч-к ПС Таборы - РП-3 Плод.база. 

24 ПС ТЭЦ-4 КЛ-7 уч-к ПС ТЭЦ-4 - РП-3 Плодовощная база- ТП-938 Натуральные 

соки. 

25 ПС Таборы КЛ-15 ПС –ТП-938 Натуральные соки 

26 ПС Уручье КЛ-794 уч-к ПС Уручье – ТП-4615 Озерище ул. Сиреневая – ТП-295 

БЛП - ТП-4617 Озерище ул. Чарота-2. 

27 ПС Озерище КЛ-219 уч-к ПС Озерище -РП-45 Колодищи полигон 

28 ПС Озерище КЛ-218 уч-к ПС Озерище -РП-46 Сухорукие коттеджи 

29 ПС Самохваловичи КВЛ 

№14 

ПС-ТП-397: ПС-ТП-36 МТФ Конютичи - ТП-32 Конютичи 

орошение – ТП-290 Техцентр -  ТП-480 Грузовой двор 

30 ПС Химзавод КВЛ №512 ПС – ТП-23 Сеница-1 – СР-37 – ТП-355 Грузовой двор 
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31 ПС ТЭЦ-4 КЛ-303 РП-153 Культторг – ТП-963 ЖСК Озерцо 

32 ПС Атолино КЛ-1 ПС- ТП-228 Восход – РП-4 Атолино 

33 ПС Атолино КВЛ-2 ПС- ТП-1 Школа – ТП-225 ВИСХАГИ – ТП-235 Радиоцентр 

34 ПС Атолино КЛ-1 ПС- ТП-228 Восход – РП-4 Атолино 

35 ПС Атолино КЛ-14 ПС- РП-4 Атолино – ТП-213 Атолино- ТП-245 Пансионат ТП-

307 КНС- РП-24 Подгай – ТП-707 КИЗ Прилуки – ТП- 31 

ВИРК- ТП-235 Радиоцентр. 

 

В оперативном ведении  РДС Минского РЭС и РДС смежного РЭС, в 

управлении РДС РЭС по балансовой  принадлежности ВЛ-10кВ : 

 

1 ПС Волма КВЛ  -  2 уч-к ПС Волма -ТП-285 Карьер конторка - СР-151 - ТП-1126 

2 ПС Волма КВЛ  -  15 уч-к ПС Волма  - ТП-912 Гузголовка - ТП-1287 Моторово 

3 ПС Дуб.Лес КВЛ - 6 ПС Дуб.Лес – ТП-95 Самуэлево(1с). (ПРЭС) 

4 ПС Ждановичи КВЛ-15 ПС Ждановичи – ТП-1373 ДСУ 5 – ТП-1403 УП Скоринино – 

ТП-450 Тарасово МТФ – ТП-451 Тарасово 1 и далее до точек 

нормальных разрывов. (МРЭС) 

5 ПС Заславль КВЛ-9 ПС Заславль – РП-19 АЗС – ТП-1013 п.л. з-да Кирова – ТП-1015 

п\л Минфина -- ТП-1046 Насосная Юность –ТП-1782 

Стройплощадка АЗС –ТП-1020 Дачи АН – ТП-1686 Посёлок 

АН – РП-22 Крыжовка – ТП-1224 д. Ратомка –ТП-1455 м-он 

Ратомка – ТП-1220 ул. Полевая – ТП-1313 Общежитие Ратомка 

– ТП-903 Тарасово ж.з. 12 - ТП-902 Тарасово ж.з. 11 – ТП-901 

Тарасово ж.з. 10. (ЗРЭС) 

6 ПС Таборы КВЛ-5 ПС Таборы – ТП-732 Броген союз – ТП-586 Промбаза Тарасово 

– ТП-450 Тарасово МТФ – ТП-657 Жил. Посёлок ТЭЦ-4 - ТП-

901 Тарасово ж.з. 10 - ТП-902 Тарасово ж.з. 11 - ТП-903 

Тарасово ж.з.- 12 – ТП-1275 КЗС Ратомка. (ЗРЭС) 

 

В оперативном ведении и управлении РДС Минского РЭС   : 

 

1 ПС Атолино КВЛ - 3,4 

2 ПС Апчак   КВЛ- 16 

3 ПС Атолино КВЛ - 12 уч-к ТП-306 Заболотье – ТП-378 Атолино ж/б; ТП-17 Строчица 

– ТП-18 Городище; ТП-240 Мотель – ТП-68 п/л э-да Вавилова; 

ТП-953 Городище – ТП-394 Городище – ТП-679 Городище; 

4 ПС Атолино КВЛ -9 ТП-956 Таможня – ТП 240 Мотель – ТП-165 Рыббаза – ТП-197 

Прилукская Слобода ; 956 Таможня – ТП-68 п/л Вавилова – ТП-

303 п/л Госплана – ТП-751 Строчица ферма – ТП-379 КНС – 

ТП-739 Водноспортивная база – ТП-444 МТФ Волковичи. 
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5 ПС Волма КВЛ – 3,4,5,6,7,9,13,19. 

6 ПС Волма КВЛ – 2 уч-к ТП-285 Корьер конторка-ТП-335 – АБЗ Волма – ТП-422 

Насосная; ТП-285 Корьер конторка – КТП-348 Экскаватор; ТП-

285 Корьер конторка – КТП-676 Карьер. 

7 ПС Гатово КВЛ - 4,5,7,9. 

8 ПС Городище КВЛ –2 (кроме уч-ка ПС Городище – РП-8 Колодищи – РП-12 КНС) 

9 ПС Городище КВЛ - 5,6,7,8,12. 

10 ПС Городище КВЛ-9 уч-к ТП-143 В/Ч - ТП-498 В/Ч 70 –ТП-507 Кипвис; ТП-329 

Военный городок – ТП-487 Виталюр ; ТП-143 В/Ч – ТП-487 

Виталюр; ТП-329 Военный городок – РП-44 Освещение; ТП-329 

Военный городок – КТП-634 АЗС. 

11 ПС Городище КВЛ –11 уч-ок РП-44 Освещение - ТП-831 Освещение1. 

12 ПС Городище КВЛ –15 (кроме уч-ка ПС Городище – РП-8 Колодищи – РП-12 КНС) 

13 ПС Городище КВЛ –16 уч-ок РП-44 Освещение - ТП-831 Освещение1. 

14 ПС Дуб.Лес КВЛ – 3,7,8,9,10 

15 ПС Дуб.Лес КВЛ - 4 уч-к РП-6 Крупица(2с.) -ТП95 Самуэлево -  CP-11; РП-6 

Крупица - TП-600 PAПC. 

16 ПС Заямное КВЛ - 1,2,4,5,7. 

17 ПС Колядичи КВЛ-17 уч-к РП-7 Стайки - ТП-300 Зал манеж - ТП-435 Стайки; ТП-801 

Прилесье МАЗ – ТП-180 МИС – ТП-118 Дом творчества – ТП-

687 Славнефть 1 – КТП-697 Славнефть 2; ТП-801 Прилесье 

МАЗ – ТП-852 Прилесье МАЗ 3 - ТП-851 Прилесье МАЗ 2(2с) – 

КТП-636 Гаражи карьер. 

18 ПС Колядичи КВЛ- 15,16. 

19 ПС Кожзавод КВЛ - 33,44. 

20 ПС Корзюки КВЛ - 703,714,719,720. 

21 ПС Курасовщина КВЛ-

102 

уч-к РП-15 - и далее до точек норм. разрыва. 

22 ПС Курасовщина КВЛ-

203 

уч-к РП-15 - и далее до точек норм. разрыва. 

23 ПС Мачулищи КВЛ - 1,2,3,4,5,6,7,8. 

24 ПС Михановичи КВЛ-84 уч-к ТП-296 Михановичи  - и далее  до  точек норм. разрыва. 

25 ПС Озерище КВЛ-104 уч-к РП-9 - и далее до точек норм. разрыва. 

26 ПС Озерище КВЛ-215 уч-к РП-9 - и далее до точек норм. разрыва. 

27 ПС Помыслище КВЛ-3,4  

28 ПС Самохваловичи КВЛ- 1,2,3,5,7,8,11,12, 16,18; 

29 ПС Самохваловичи 

КВЛ-9 

ТП-291 БНИИПОК 2 – ТП-417 БНИИПОК селекц.; ТП-291 

БНИИПОК 2 – ТП-176 БНИИПОК 1 - ТП-45 БНИИПОК; ТП-

291 БНИИПОК 2-ТП-942 Хранилище 

30 ПС Сосны КВЛ - 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 21. 
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31 ПС Сосны КЛ – 16 уч-к ПС--ТП-212 в/ч 

32 ПС Таборы КВЛ- 9 уч-к  ТП-694 т.д. Ждановичи - ТП-202 Дегтяревка – ТП-883 

Энергожилпромстрой – КТП-583; ТП–694 т.д.Ждановичи – ТП–

497 Капустохранилище; ТП-373 Н.Двор - ТП-534 МТФ 

Богатырево; ТП-373 Н.Двор – ТП 17 Строчица. 

33 ПС Таборы КВЛ- 11 уч-к РП-3 Плод.база – и далее до точек норм. разрыва 

34 ПС ТЭЦ-4  КЛ- 7 уч-к РП-3 Плод.база – и далее до точек норм. разрыва 

35 ПС ТЭЦ-4  КЛ- 303 уч-к ТП-530 ДСТ-7 – ТП-534 МТФ Богатырево - ТП-963 ЖСК  

Озерцо. 

36 ПС Уручье КВЛ-794 уч-к ТП-295 БЛП – и далее до точек  норм. разрыва. 

37 ПС Химзавод КВЛ – 529. 

38 ПС Химзавод КВЛ – 512 ТП-23 Сеница-1 – ТП-25 Сеница-2 –до точек н.р. 

39 ПС Озерище КЛ-219 РП-45 Колодищи полигон -и далее до точек  норм.разрыва 

40 ПС Озерище КЛ-218 РП-46 Сухорукие коттеджи-и далее до точек  норм.разрыва 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Основные показатели автоматизированной сети 

 

   Таблица Б.1 – Средние длины, трансформаторные мощности ВЛ и аварийный 

недоотпуск, приходящийся на одно повреждение 

 1 2 3 4 5 6 ∑ 

L, км 19,4 23 20,7 19,8 24,8 16,5 21 

S, кВ·А 1784 1365 1705 1358 2403 1065 1617 

∆Э, кВт·ч 5904 4918 5847 4555 9050 3855 5830 

 

Таблица Б.2 – Оценка эффективности систем автоматизации распределительных 

электрических сетей 

Тип системы 

автоматизации 

Вариант 

исполне

ния 

Число 

аппар

атов 

на ВЛ 

Удельные 

капиталь-

ные 

затраты, 

руб/км 

Удельный 

недоотпуск, 

кВт·ч/км 

Эффек-

тивность 

1985 г. 

Эффек-

тивность 

2000 г. 

Централизо-

ванная с 

выключателем 

КЗ 

В1 

3 

6 

12 

6 838 34 

11 403 82 

20 524 91 

51,23 

28,9 

13,9 

0,648 

0,59 

0,47 

0,588 

0,6 

0,543 

В2 

3 

6 

12 

9 121 08 

13 686 57 

22 807 65 

41 

18,7 

3,7 

0,62 

0,556 

0,457 

0,606 

0,577 

0,555 

Централизов-

анная с 

выключателем 

нагрузки 

В3 

3 

6 

12 

5 701 91 

6 838 34 

9 121 08 

62,2 

39,6 

24,9 

0,63 

0,659 

0,651 

0,584 

0,596 

0,674 

В4 

3 

6 

12 

7 984 65 

9 121 08 

11 403 82 

52 

29 

14,3 

0,623 

0,654 

0,644 

0,602 

0,667 

0,692 

Децентрализо-

ванная с 

выключателем 

КЗ 

В5 

3 

6 

12 

6 956 92 

13 340 70 

26 108 24  

43 

19,8 

7,4 

0,648 

0,586 

0,388 

0,62 

0,617 

0,507 

В6 

3 

6 

12 

5 474 62 

10 376 10 

20 179 04 

58,9 

30,7 

18,4 

0,658 

0,63 

0,487 

0,614 

0,647 

0,565 

Децентр. с 

короткозамыка-

телем 

В7 

3 

6 

12 

3 873 74 

7 747 48 

15 504 85 

75,7 

44,2 

55,5 

0,651 

0,665 

0,392 

0,596 

0,655 

0,359 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Технические данные КТП 

 

Таблица В.1 – Технические данные трансформаторных подстанций 

Наименование 

параметра 

Значение параметра для КТП 

Мощность 

силового 

трансформатора, 

кВ·А 

160 250 400 630 1000 1250 1600 2500 

Номинальное 

напряжение, кВ 

на стороне ВН 

на стороне НН 

 

6,10 

0,4; 0,69 

Номинальный ток 

трансформатора на 

стороне НН, кА 

0,23 0,36 0,58 0,94 1,445 1,81 2,31 3,61 

Номинальный ток 

сборных шин на 

стороне НН, А 

1000 1600 2500 4000 

Ток 

предохранителя 

УВН(А), для 

напряжения:6/10кВ 

 

 

25 

25 

 

 

40 

25 

 

 

63 

40 

 

 

80 

63 

 

 

100 

80 

 

 

160 

100 

 

 

200 

100 

 

 

250 

200 

Диапазон 

номинальных 

токов 

автоматических 

выключателей в 

шкафах линий А 

 

 

16 – 630 

  

 

16 – 1600 

 

Диапазон 

номинальных 

токов в шкафах 

ввода НН, А 

250-

400 

400-

630 

630-

1000 

1000-

1600 

1600-

2500 

1600-

2500 

2500-

3200 

3200-

4000 

Потери кВт: 

масляный тр-р 

сухой тр-р 

3,31 

2,8 

4,77 

3,9 

6,43 

5,1 

8,51 

7,38 

12,4 

10,55 

5,15 

12,85 

18,65 

14,5 

- 

20,8 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Индексы цен промышленной продукции 

 

Таблица Г.1 – Индексы цен за 1995-2002 гг.
 

Показатели 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

Индекс 

потребительских  

цен (декабрь к 

декабрю 

предыдущего года),  

в процентах 344,0 139,3 163,1 281,7 351,2 207,5 146,1 134,8 

Индекс цен  

производителей 

промышленной 

продукции (декабрь 

к декабрю 

предыдущего года),  

в процентах 221,8 131,4 189,3 300,1 345,1 268,0 139,1 142,6 

 

Таблица Г.2 – Индексы цен за 2003-2011 гг.
 

Показате

ли 2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

Индекс 

потребительских  

цен (декабрь к 

декабрю 

предыдущего 

года),  

в процентах 125,4 114,4 108,0 106,6 112,1 113,3 110,1 109,9 137,87 
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Продолжение таблицы Г.2 

Индекс цен  

производителей 

промышленной 

продукции 

(декабрь к 

декабрю 

предыдущего 

года),  

в процентах 128,1 118,8 110,0 109,0 116,8 116,4 111,1 119,3 

 

 

 

 

 

 

174,7 

 

Таблица Г.3 – Индексы цен за 2012-2017 гг.
 

Показатели 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

Индекс потребительских 

цен  (декабрь к декабрю 

предыдущего года), в процентах 123,69 214,01 134,46 116,48 124,54 108,35 

Индекс цен производителей 

промышленной продукции 

(декабрь к декабрю предыдущего 

года), в процентах 157,2 109,9 119,3 140,9 120,4 100,4 

 

Таблица Г.4 – Темпы роста основных ценовых и денежных показателей     

Республики Беларусь в 1992 – 1999 гг. (декабрь к декабрю, %) 

Годы Индекс 

потребитель-

ских цен 

(ИПЦ) 

Индекс цен 

промышлен-ной 

продукции 

(ИЦПП) 

Среднемесяч-ный 

ИПЦ 

Среднемесяч-ный 

ИЦПП 

1992 1640 3370 26,4 34,1 

1993 2110 2410 28,9 30,4 

1994 2060 1970 28,9 28,2 

1995 344 240 10,8 6,9 

1996 139 130 2,8 2,3 

1997 163 191 4,2 5,6 

1998 282 300 9,0 9,5 

1999 351,2 337 11,0 10,7 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Исходные данные, необходимые для оценки возможности 

совершенствования оперативного 

обслуживания распределительных сетей Минского РЭС 

 

Таблица Д 1 - Данные распределительных сетей Минского МРЭС 

 

 

Наимено-

вание ОВБ 

Протяжен-

ность сети, 

км 

 

 

ТП 

10/0,4 

кВ 

Площадь 

обслужи-

ваемой 

террито-

рии, км
2
 

Количество 

аварийных 

отключений 

за год 

Количество 

плановых 

работ за год 

Ско-

рость 

ОВБ на 

автома-

шине, 

км/ч 

ВЛ 

10 

кВ 

ВЛ 

0,4 

кВ 

Сеть 

10 

кВ 

Сеть 

0,4 

кВ 

Все-

го 

Под-

готов-

ка 

схем 

Мачулищи 482 505 304 841 123 492 117   70 30 

Озерцо 128 134 81 223 33 154 31 19 30 

Колодищи 142 149 90 248 29 141 35 21 30 

Всего по 

РЭС 
752 788 475 1312 185 787 183 110 30 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕТЕЙ И КОЛИЧЕСТВО ПОДСТАНЦИЙ, 

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ МИНСКИМ РЭС 

 

 

Наименование 

ОВБ 

 

 

 

 

 

Протяженность 

сети, км 

 

ТП 10/0,4 

кВ 

 

Площадь 

обслуживае

мой 

территории, 

км2 ВЛ,КЛ 

10 кВ 

ВЛ, КЛ 

0,4 кВ 

 

 

Мачулищи 

 

 

   584 

 

 

766,15 

 

 

534 

 

 

841 

 

 

Озерцо 

 

 

176 

 

 

147,12 

 

 

208 

 

 

223 

 

 

      Колодищи 

 

 

   226 

 

 

208,17 

 

 

268 

 

 

248 

 

 

Всего по РЭС 

 

 

986 

 

 

1121,44 

 

 

1010 

 

 

1312 


