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Дипломный проект: 136 страниц, 23 таблицы, 26 источников. 
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Объектом проектирования является система газоснабжения города и котельной в 
Минской области. 

Цель проекта: запроектировать систему газоснабжения города, включающую сети 
высокого и низкого давления, с подключением всех промышленных и коммунально-бытовых 
потребителей, а также систему газоснабжения котельной. 

В процессе проектирования выполнено следующее: определены свойства газа, ис
пользуемого для газоснабжения города; рассчитано оптимальное количество сетевых ГРП и 
определены зоны их действия; определены расходы газа равномерно распределёнными и со
средоточенными потребителями; выполнены гидравлические расчёты сетей высокого давле
ния для двух аварийных и нормального режимов эксплуатации и сетей низкого давления для 
района города; для четырех сетевых ГРП рассчитано и подобрано необходимое оборудова
ние. В дипломном проекте выполнен гидравлический расчёт газопроводов котельной, рас
считано и подобрано оборудование ГРУ котельной. 

В расчётно-пояснительной записке описана система автоматики процесса сжигания 
газа в водогрейных котлах Buderus Logano SK 755. Функциональная схема, а также струк
турная схема приведены на листе графической части. 

Разработан проект производства работ на прокладку газовых сетей низкого давления 
из полиэтилена. Для монтажа газопровода принят последовательно-параллельный метод 
производства работ. Составлены спецификация основных и вспомогательных материалов, 
перечень строительных машин, механизмов и инструментов, необходимых для производства 
монтажных работ, вычислены объёмы работ, составлена производственная калькуляция, рас
считаны трудоёмкости укрупнённых монтажных процессов и установлен срок строительства. 
Составлен календарный план производства монтажных работ, график движения рабочих 
кадров, сетевой график, разработана технологическая карта на сварку полиэтиленовых труб 
встык. В заключение раздела приведены технико-экономические показатели проекта произ
водства работ. 

В экономической части дипломного проекта определена сметная стоимость монтажа 
газовых сетей низкого давления протяжённостью 4293 метров. Также в данном разделе про
изведён расчёт годовых эксплуатационных затрат распределительной системы газоснабже
ния, приводятся технико-экономические показатели проекта, укрупненные показатели стои
мости смр по прокладке газовых сетей. 

При строительстве и эксплуатации газовых сетей предъявляются повышенные тре
бования к вопросам безопасности, в связи с этим в разделе по охране труда рассматриваются 
мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, а также по охране окружа
ющей среды. 

i 



135 

С п и с о к л и т е р а т у р ы 

1. СНБ 4.03.01 - 98. Газоснабжение. - М н : Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, 2012. - 94 с. 

2. Градостроительство. Населенные пункты. Нормы планировки и застройки: ТКП 
45-3.01-116-2008* (02250). - Взамен СНБ 3.01.04-02; введ. 01.07.09. - Минск: Министерство 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2016. - 72 с. 

3. Строительная климатология: Изменение №1 СНБ 2.04.02-2000 - Введ. 
01.07.2007. Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2007 -
35 с. 

4. Ионин А.А. Газоснабжение: Учебник для вузов / Ионин А.А. - М.: Стройиздат, 
1 9 8 9 . - 4 3 9 с . 

5. Газораспределение и газопотребление. Строительные нормы проектирования: 
ТКП 45-4.03-267-2012* (02250). - Взамен СНБ 4.03.01-98; введ. 01.12.12. - Минск: 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2015. - 102 с. 

6. Снип 2.04.07-86. Тепловые сети-: Министерство архитектуры и строительства 
Республики Беларусь, 2010. - 57 с. 

7. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование под ред. 
Б.М. Хрусталева.—М., 2008 - 783 с. 

8. Теплоснабжение: Учебник для вузов / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов, В.Н. 
Братенков, Е.Н. Терлецкая; Под ред. А.А. Ионина. - М.: Стройиздат, 1982. - 336 с: ил. 

9. Дополнение к методическим указаниям по выполнению курсового проекта 
«Газоснабжение города» для студентов заочной формы обучения специальности Т. 19.05 -
«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воз-душного бассейна» / Сост. В.В. Артихович, 
М.Г. Пшоник. - Мн.; 2002. - 11 с. 

10. Г О С Т Р 50838-2009- Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические 
условия. Мн: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2012. - 53 с. 

11 . Внтп 645/1618-92-Ведомственные нормы технологического проектирования 
предприятий молочной промышленности. Мн: Министерство сельского хозяйства Республики 
Беларусь, 1997. - 50 с. 

12. Методическое пособие по лабораторным работам студентов специальности 1-70 
04 05 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» под ред. В.В. 
Артихович, Е.А. Волчек—М., 2012 - 84 с. 

13. Документация для проектирования Logano SK655/SK755 [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: https: / /www.buderas.by - 68 с. 

14. Каталог продукции Стэлмаркет [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://tmarket.by. 

15. ГОСТ3262-75- Трубы стальные водогазопроводные.- Москва 1975.-12 с. 
16. Сп 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.—М., 2003.—163 с. 
17. Основные положения по выполнению раздела «Экономика» для студентов спец 

1-70 04 02 «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна» под ред 
Щуровская Т.В. М., 2 0 1 7 - 1 8 с . 

18. Организация и планирование монтажа газопроводов из полиэтиленовых труб 
под ред. В.Д. Сизов, Ю.А. Станецкая, Е.А. Волчек—М., 2017 - 136 с. 

19. Г О С Т 12.3.002-Система стандартов безопастности труда. Процессы 
производственные. Общие требование безопастности. 

20. СанПиНом «Требования к электромагнитным излучениям» от 05.03.2015г. № 23 . 
2 1 . ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания, строительные конструкции, материалы и 

изделия. Правила пожарно-технической классификации», 
22. ТКП 45-2.02-22-2006 «Здания и сооружения. Эвакуационные пути и выходы. 

Правила проектирования» 

https://www.buderas.by
https://tmarket.by


136 

23 . ППБ 01-2014 «Правила пожарной безопасности» 
24. ТКП 45-2.02-138-2009 «Противопожарное водоснабжение». . 
25. ТКП 45-4.03-257-2012 Газопроводы из полиэтиленовых труб. - 2012. -63 с. 
26. Инструкция по применению сигнальных. Сигнально-локализационных лент, 

указательно-измерительных столбиков, электромагнитных маркеров, приборов локализаторов на 
полиэтиленовых газопроводах.—Мн., 2006.-34 с. 


	Tihovich_1
	BNTU-FES-2018-11004413-Tihovich Evgeniy Ivanovich

