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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 73 с., 34 рис., 22 табл., 1 приложение, 
47 источников.

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР,
ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДАТЧИКИ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНЕЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Объектом разработки является система диспетчеризации.
Цель дипломного проекта: проектирование системы диспетчеризации 

универсального спортивного зала СКС «Арена».
При выполнении дипломного проекта было определено количество и 

состав необходимого оборудования, способы его коммутации и 
подключения. Для реализации системы выбрано оборудование и 
программное обеспечение компаний «Болид».

Разработаны: общая схема зала, схема расположения видеокамер, схема 
расположения воздуховодов, функциональная схема системы учета ресурсов, 
функциональная схема системы отопления, функциональная схема системы 
видеонаблюдения, функциональная схема пожарной сигнализации, схема 
диспетчерского пункта и его оборудования.

Выбрано 3 цилиндрические и 1 поворотная видеокамера, 2 счетчика 
воды, 1 электросчетчик, 3 оповещателя, 2 ручных оповещателя, 4 комнатных и 
2 наружных датчика температуры.

Рассчитана потребляемая мощность всей системы, равная 685,5 В.
Учтены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 

эксплуатации системы диспетчеризации универсальных спортивных залов.
Произведен расчет экономической эффективности системы и её полной 

себестоимости, которая составляет 16355,69 бел. руб.
Область применения проектируемой системы -  инженерное 

оборудование зданий и сооружений.
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