


РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 97 с., 7 рисунков, 34 таблиц, 18 источника. 

 

ТЕПЛОВОЙ НАСОС, ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭНЕРГИЯ. 

 

Объектом разработки данного дипломного проекта является 

отопительная котельная г. Бреста.  

Целью проекта является модернизация котельной с применением 

энергоэффективных технологий. 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты: расчет 

тепловой схемы котельной, гидравлический расчёт трубопровода, была 

просчитана экономическая эффективность модернизации, рассчитан срок 

окупаемости внедряемого комплекса, раздел охраны труда и 

электроснабжения. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются экономия топлива в котельной на обеспечение требуемых объемов 

производства тепловой энергии, соответствующее значительное снижение 

выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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