


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 128 с., таблиц 41, рисунков 21, 

литературных источников 30, графическая часть 9 листов. 

 

ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА, ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯ, 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОГЕНЕРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС,  

БАК – АККУМУЛЯТОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

 

В настоящем проекте проведен анализ существующей теплоэнергетической 

системы предприятия ОАО Управляющая компания холдинга «Забудова». 

Рассмотрены варианты внедрения когенерационного теплотехнологического 

комплекса на базе газопоршневого агрегата составляющей себестоимости 

продукции за счет энергосбережения при энергообеспечении основной 

технологии предприятия.  

На основании расчетов тепловых нагрузок, расчета тепловой схемы и 

энергетического баланса произведен выбор газопоршневой установки 

электрической мощностью 2,4 МВт. В выбранном варианте достигается 

максимальное снижение потребления первичных энергоресурсов. 

В процессе проектирования также произведены аэродинамический расчет 

газопровода, расчет электроснабжения предприятия и расчет выбросов вредных 

веществ, рассмотрены вопросы охраны труда и техники безопасности, 

просчитаны технико-экономические показатели внедряемого комплекса.  

Оборудование, а так же технологии, рассматриваемые в работе, находят 

широкое применение в промышленности и оптимизация схем их сопряжения 

обеспечивает снижение энергетической составляющей себестоимости 

продукции и способствует улучшению финансового положения предприятия.  

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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