


РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 114 с., 16 рис., 21 табл., 20 источников. 

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, АБСОРБЦИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАСОС, ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА 

Объект разработки: паротурбинная ТЭЦ энергосистемы Беларуси. 

Цель проекта: разработка оптимальных технических и экономических 

решений при развитии тепловой схемы паротурбинной ТЭЦ путем 

интеграции в ее состав парогазовой установки (ПГУ) и абсорбционного 

бромисто-литиевого теплового насоса (АБТН). 

В процессе работы над дипломным проектом выполнено: обоснована 

необходимость развития тепловой схемы ТЭЦ и выполнен ее расчет, 

рассмотрены альтернативные варианты и выбран оптимальный по системной 

экономии топлива, рассмотрен ряд инженерных решений направленных на 

повышение эффективности использования первичного топлива: 

использование парогазовой установки по сбросной схеме и абсорбционного 

теплового насоса для утилизации низкотемпературных тепловых потоков 

систем охлаждения масла, генератора, конденсатора паровой турбины. 

Рассмотрены вопросы автоматики, охраны труда, выполнен раздел экологии 

и электроснабжения, рассчитаны технико-экономические показатели ТЭЦ 

после внедрения парогазовой установки по сбросной схеме и АБТН. 

Научная новизна: разработан комплекс мероприятий на ТЭЦ на базе 

парогазовой установки по сбросной схеме и абсорбционного теплового 

насоса, обеспечивающий повышение эффективности ТЭЦ и системную 

экономию топлива на уровне 11,7 тысяч тонн условного топлива в год. 

Область возможного практического применения: дальнейшее развитие 

тепловой схемы паротурбинных ТЭЦ путем интеграции в их состав 

парогазовых установок и абсорбционных тепловых насосов. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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