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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 91 с, 51 рис., 15 табл., 20 источников. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОТЕРИ 
МОЩНОСТИ, ОПТИМИЗАЦИЯ, АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

Объектом исследования является участок распределительной сети 
напряжением 10 кВ. 

Цель дипломного проекта состоит в оптимизации режима с помощью 
замены устаревшего оборудования в электрической сети. Оптимизация 
производится с использованием программы EX10ST для расчета разомкнутых 
электрических сетей, разработанного на кафедре «Электрические системы» 
БИТУ. В процессе подготовки схемы к оптимизации я произвел сбор и 
обработку исходных данных. 

В ходе дипломного проектирования были рассмотрены такие методы, 
как: замена трансформаторов: недогруженных и (или) устаревших на 
трансформаторы меньшей мощности, перегруженных и(или) устаревших - на 
трансформаторы большей мощности, замена устаревших и (или) 
перегруженных кабелей. Было рассмотрено экономическое влияние 
применяемых методов. Так же разработаны рекомендации для улучшения 
режимов электрической сети напряжением 10 кВ. 

Все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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