
 
 

 

                                         

 



 
 

 

РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 116 с., 2 рис., 32 табл., 11 источников 

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ИСПЫТАНИЯ, 

ПАРАМЕТР ПОТОКА ОТКАЗОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ПРОЧНОСТЬ 

ИЗОЛЯЦИИ, ФУНКЦИЯ ЕЖЕГОДНЫХ РАСХОДОВ 

Объектом исследования являются кабельные линии 6…10 кВ в г. 

Витебске, выполненные кабелями  ААБ, ААШв. 

Цель проекта заключается в определении оптимальной периодичности 

испытаний изоляции кабельных линий 6...10 кВ г. Витебска повышенным 

напряжением. 

При расчете параметра потока отказов для кабельных линий в г. 

Витебске, выполненных кабелями ААБ, ААШв установлено, что повреждае-

мость под рабочим напряжением у кабельных линий в сети 6 кВ, выполнен-

ных на соответствующее напряжение, меньше в 26,5 - 30 раз, чем у кабелей, 

работающих в сети 10 кВ и выполненных на напряжение 10 кВ; кабельные 

линии, выполненные на напряжение 6 кВ, но работающие в сети 10 кВ имеют 

параметр потока отказов в 1,5 – 2,1 раза больше по сравнению с линиями, 

работающими на своем номинальном напряжении 6 кВ; кабельные линии, 

выполненные на напряжение 10 кВ, но работающие в сети 6 кВ имеют 

параметр потока отказов в 1,2 - 2,82 раза меньше по сравнению с линиями, 

работающими на своем номинальном напряжении 10 кВ.  

По результатам расчета оптимальных периодичностей получаем, что 

кабельные линии длиной 4 км и более необходимо испытывать чаще одного 

раза в год. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчётно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети-

ческие и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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