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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект: 114 с., 17 рис.,  25 табл., 20 источников, 4 прил. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПОТЕРИ, РЕЖИМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СЕТИ, РАСЧЁТ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ПРОВЕРКА КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ, МОДЕЛИРОВАН ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ, ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЫБОР ВАРИАНТА 

 
Объектом исследования является распределительная электрическая 

сеть 10кВ микрорайона «Ольшанка» города Гродно. 
Цель проекта ‒ расчет и анализ распределительной электрической сети, 

моделирование вариантов подключения проектируемой сети, расчет потерь и 
анализ результатов расчета, выбор оптимального варианта. 

В процессе проектирования выполнен расчет режимов и потерь 
активной мощности в распределительной электрической сети. Произведен 
ручной расчет участка сети с последующим сравнением результатов на ЭВМ. 
Затем проводился выбор оборудования трансформаторных подстанций с 
последующей проверкой его в аварийном режиме. Были смоделированы 
варианты подключения, и, на основании потерь активной мощности, 
выбраны три варианта, из которых в ходе технико-экономических расчетов 
был выбран оптимальный вариант. Так же был рассмотрен вопрос 
применения индикаторов короткого замыкания для ускорения поиска 
повреждений в сети 10кВ. В качестве вопроса охраны труда были 
рассмотрены меры безопасности при производстве оперативных 
переключений, а так же пример типового бланка переключений при 
отключении трансформатора Т-1 и 1-й секции шин 10кВ  на ПС-110кВ 
«Ольшанка». 

Элементами практической значимости полученных результатов 
являются технические решения по выбору точки подключения 
проектируемой сети в существующей, что способствует обеспечению всех 
потребителей электроэнергией необходимого качества. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
екта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 


