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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 98 с , 16 рис., 15 табл., 28 источников, 1 прил. 

ПИТАЮЩАЯ ПОДСТАНЦИЯ, ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, 
НАДЁЖНОСТЬ, ГРОЗОЗАЩИТА, ОХРАНА ТРУДА 

Объектом исследования является питающая подстанция "Б" напряжением 
330/110/10 кВ связанная с системой четырьмя линиями напряжением 330 кВ и 
имеющая нагрузку 180 МВт на напряжении ПО кВ, а на стороне 10 кВ -
70 МВт. 

Цель проекта - составить проект питающей подстанции "Б" напряжением 
330/110/10 кВ. 

В процессе работы проведен выбор мощности трансформаторов проекти
руемой подстанции. Выполнен выбор главной схемы подстанции. Определены 
токи короткого замыкания на шинах всех напряжений и после трансформаторов 
собственных нужд, по величинам которых проведён выбор основного оборудо
вания подстанции. Осуществлен расчёт надёжности при помощи программы 
"TOPAS", выбор релейной защиты и автоматики, а также расчёт грозозащиты и 
заземления подстанции. Разработаны мероприятия по снижению токов корот
кого замыкания. Проведён расчёт технико-экономических показателей. Рас
смотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при эксплуатации 
подстанции напряжением 330/110/10 кВ. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические по
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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