
 

 

  



 

РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломный проект: 93 с., 7 рис., 32 табл., 18 источников, 4 прил. 
 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ПОТЕРИ 

МОЩНОСТИ, РАСЧЁТ РЕЖИМОВ, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ, ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ 
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ, ИНДИКАТОРЫ КОРОТКИХ И ОДНОФАЗНЫХ 
ЗАМЫКАНИЙ, ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ 

 
Объектом исследования является распределительная электрическая 

сеть  напряжением 10 кВ Вороновского района электрических сетей. 
Цель проекта – определение точки подключения потребителя 

сельскохозяйственного назначения к распределительной сети Вороновского 
района электрических сетей 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме 
дипломного проектирования. Выполнен расчет режима электрической 
распределительной сети напряжением 10 кВ. Произведено сравнение ручного 
расчёта режима и расчёта режима электрической сети на ЭВМ.  Определены 
точки питания проектируемых нагрузок и предложены четыре варианта 
подключения объекта к распределительной сети. Осуществлен выбор 
сечений проводов воздушных линий и оборудования трансформаторных 
подстанций для каждого из вариантов. Проведена технико-экономическая 
оценка эффективности мероприятий.  Рассмотрены вопросы охраны труда и 
техники безопасности при работе на воздушных линиях электропередачи. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
екта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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