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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 96 с, 30 рис., 10 табл., 33 источников. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, РЕЖИМ, 
ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ТРАНСФОРМА
ТОР, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ГРОЗОЗАЩИТА 

Объектом исследования является распределительная электрическая 
сеть для электроснабжения агрогородка. 

Цель проекта - определение конфигурации и основных параметров 
электрической сети напряжением 0,38 кВ. 

В процессе проектирования проведен обзор нормативно-
технических документов по теме дипломного проектирования. Рассмотре
ны основные нормы, рекомендации, правила, своды. Проанализированы 
проекты повторного применения. Выполнен детальный анализ научно-
технической литературы на предмет помощи при выполнении дипломного 
проекта. 

В процессе проектирования выполнены следующие задачи: 
- изучена литература по проектированию электрических сетей 0,38 

кВ; 
- проанализированы потребители электроэнергии агрогородка; 
- произведен выбор места установки трансформаторной подстанции 

и заземлений; 
- рассчитаны и выбраны токоведущие элементы и оборудование; 
- рассмотрены вопросы конструктивного исполнения элементов 

электрической сети; 
- рассчитаны основные технико - экономические показатели. 
Весь приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический 

материал объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заим
ствованные из литературных и других источников теоретические и методо
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто
ров. 
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