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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 107 с , 25 рис., 32 табл., 32 источника 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, 
КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ТРАНСФОРМАТОР, ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК, 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, КОММУТАЦИОНЫЙ АППАРАТ, 
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Объектом разработки является проектирование распределительной элек
трической сети района "Г". 

В дипломном проекте разработаны два варианта проектирования рас
пределительных электрических сетей. Выбраны конструктивное исполнения 
линий и ТП. На основании расчетов выбраны площади сечения проводников и 
мощности трансформаторов. Произведен экономический расчет двух разрабо
танных вариантов схемы электроснабжения микрорайона и выбран оптималь
ный вариант распределительной сети, для которого выбраны средства защиты 
от перенапряжений, коммутационные аппараты, измерительные трансформато
ры. Рассмотрены вопросы выбор режима нейтрали, дана оценка целесообразно
сти установки секционирующих и компенсирующих устройств. 

Элементами практической значимости полученных результатов являют
ся разработанные рекомендации по проектированию распределительной элек
трической сети района "Г". 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого объекта, 
все заимствованные из литературных и других источников теоретические и ме
тодологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авто
ров. 
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