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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 104 с , 35 рис., 7 табл., 35 источника 

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ. 

Объектом исследования является схема электроснабжения сети 10 кВ 
от ТП-219 ОАО «Гродножилстрой» г Гродно. 

Цель проекта: произвести расчёт и анализ режимов электрической 
сети «Л». 

В процессе оптимизации выполнены следующие исследования: 
проведен обзор основных конструкций электрической сети 10 кВ; 
рассмотрена релейная защита трансформатора ТМГ1000-10/04; определены 
параметры электрической сети; составлена схема замещения электрической 
сети; произведены расчеты распределительной электрической сети на ЭВМ с 
использованием программы RastrWin3; проведена оптимизация режимов 
электрической сети; дана оценка технико-экономическим показателям 
рассмотренной сети; рассмотрены вопросы влияния электроустановок на 
окружающую среду и охраны труда. 

Элементами практической значимости полученных результатов 
являются рекомендации по модернизации распределительных сетей 10 кВ. 

Областью возможного практического применения являются 
распределительные электрические сети 10 кВ. 

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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