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РЕФЕРАТ

Дипломного проекта: 104с., рисунков 13, таблиц 33, источников 25.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ,
РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ, ЦЕХОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ.

Объектом разработки данного дипломного проекта является система 
электроснабжения отделения измельчения и флотации сильвинито
обогатительной фабрики. Целью проектирования является разработка надежной, 
экономичной, удобной в эксплуатации и безопасной в обслуживании системы 
электроснабжения на основе достижений научно-технического прогресса.

В процессе проектирования на основе технико-экономических расчетов 
разработана сеть напряжением выше 1 кВ отделения измельчения и флотации; 
произведен расчет электрических нагрузок отделения. Осуществлён расчет 
токов короткого замыкания и на его основе выбраны токоведущие элементы и 
электрические аппараты. Рассмотрен вопрос релейной защиты блока линия- 
двигатель, расположенного на территории отделения. Рассмотрены вопросы 
охраны труда и электробезопасности. В рамках спецвопроса были рассмотрены 
показатели качества силовых распределительных трансформаторов и проведены 
сравнения ряда трансформаторов согласно рассмотренных показателей.

Студент подтверждает, что приведенный в дипломном проекте расчетно
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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