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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 154 с., 29 рис., 54 табл., 30 источников.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, РАСЧЕТ 

КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Объемом разработки является система электроснабжения завода по 
производству оборудования для теплоснабжения.

Цель проекта -  создание надежной и экономичной системы 
электроснабжения потребителей завода по производству оборудования для 
теплоснабжения электрической энергией требуемого качества. В ходе 
выполнения дипломного проекта был детально изучен технологический процесс 
проектируемого предприятия:

- выполнен расчет электрических нагрузок;
- выбраны трансформаторы и произведен расчет компенсации реактивной 

мощности, где определены конденсаторные установки (АКУ 0,4кВ);
- рассчитаны токи короткого замыкания;
- выполнен расчет и выбор высоковольтной сети электрических аппаратов 

завода по производству оборудования для теплоснабжения;
- рассмотрены вопросы релейной защиты;
- проведены технико-экономические расчеты, где определен вариант 

электроснабжения;
- рассмотрены вопросы охраны труда.
При проектировании был применен системный подход, при котором сети 

промышленного предприятия рассматривались как часть электроэнергической 
системы.

Элементами практической значимости полученных результатов являются 
разработанные рекомендации по проектированию сети электроснабжения завода 
по производству оборудования для теплоснабжения.

Я, Попушой В.А., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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