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РЕФЕРАТ

Дипломный проект содержит 118 страниц, 12 рисунков, 51 таблицу, 17 
источников.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОР, КОМПЕНСАЦИЯ 
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 
МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ РЕЛЕ.

Объектом разработки является депо метрополитена по ремонту и 
обслуживанию подвижных составов. Целью учебного проектирования по 
является получение практических навыков в разработке экономичных, удобных 
в эксплуатации и безопасных в обслуживании систем электроснабжения на 
основе достижений научно-технических предложений.

Также были изучены графики электрических нагрузок совмещенной 
тягово-понизительной подстанции метрополитена.

В ходе выполнения дипломного проектирования использовалась 
программа Microsoft Office Excel 2016 и Microsoft Office Word 2016. 
Г рафическая часть проекта выполнена с использованием программы AutoCAD 
2016.

Областью возможного практического применения является 
использование проекта при проектировании производств аналогичной отрасли.

Я подтверждаю, что в дипломном проекте расчётно-аналитический 
материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта. Все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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