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Реферат. Рассмотрены основные критерии оценки качества функционирования распредели-
тельных электрических сетей и показано, что в электроснабжающих компаниях уже на 
предпроектном формировании стратегии модернизации и реконструкции электросетей 
необходимо выбирать оптимальные мероприятия по каждой магистрали с четкой последо-
вательностью реализации в сети выбранных мер с учетом ее перспективного развития.  
Разработана математическая модель классификации магистралей распределительных элек-
трических сетей по состоянию их функционирования: нормальное, тяжелое и недопусти-
мое. На основе этой модели сформирован алгоритм выбора оптимальных технических ме-
роприятий для реконструкции магистралей в зависимости от их состояния: для магистралей 
в тяжелом состоянии возможными являются замена провода участка или установление  
батареи статистических конденсаторов на удаленных трансформаторных подстанциях; для 
магистралей в недопустимом состоянии по результатам экспертной оценки возможных мер 
с учетом развития сети, перспективного роста нагрузки, строительства разгрузочных пунк-
тов, присоединения к сети источников распределенной генерации принимается решение  
о замене сечения провода, переводе части или всей сети на более высокий уровень напря-
жения. Это позволяет уже на этапе предпроектного формирования стратегии модернизации 
и реконструкции формализовать процедуру выбора и реализации этих мероприятий, обес-
печивая эффективное использование средств на реконструкцию и техническое переоснаще-
ние распределительных сетей с целью повышения качества их функционирования. Разра- 
ботанные математическая модель и алгоритм выбора оптимального технического меро- 
приятия для реконструкции магистрали с учетом перспектив развития апробированы  
при формировании оптимальной стратегии развития распределительных электрических 
сетей 6–10 кВ Западного региона Украины. 
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Abstract. The main criterions to assess the quality of operation of distribution electrical grids are 
considered. It is shown that in power supply companies as early as at the pre-design formation of 
the strategy of modernization and reconstruction of electrical grids, it is necessary to choose the 
optimal measures for each mainline with a clear sequence of implementation of the selected 
measures in the electrical grid taking into account prospects of its development. A mathematical 
model of the classification of mainlines of distribution electrical grids has been developed accor- 
ding to the state of their operation, viz. successful operation, strenuous operation and unacceptable 
operation. On the basis of this model an algorithm for a choice of the optimal technical measures 
for the reconstruction of mainlines has been formed depending on their state: for mainlines in the 
strenuous state it is possible to replace the wire of the section or an installation of a battery of statistical 
capacitors at the remote transformer substations; for mainlines in the unacceptable state, in accordance 
with the results of an expert assessment of possible measures taking into account the electrical grid 
development, the prospects of increase of the load, the construction of unloading points, the connection 
to the distributed generation electrical grid, a decision is being made to replace the wire section, to 
transform a part or the whole electrical grid to higher voltage level. This allows formalizing the proce-
dure for the choice and implementation the outlined measures as early as at the stage of pre-design 
formation of the modernization and reconstruction strategy so to provide an efficient use of funds for 
the reconstruction and technical retooling of distribution electrical grids in order to improve the quality 
of their operation. The mathematical model and the algorithm for the choice of the optimal technical 
measure for the reconstruction of the mainline taking into account the prospects for development that 
had been developed was tested during the development of the optimal strategy for the development of 
6–10 kV distribution electrical grids in the Western region of Ukraine. 
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Введение 

 
Распределительные электрические сети (РЭС) 6–10 кВ энергоснабжа-

ющих компаний (ЭК) Украины являются наиболее разветвленными и ма-
лонадежными. Их работа характеризуется значительными технологиче-
скими потерями электроэнергии (ТПЭ), которые в разы превышают уро-
вень в европейских сетях. Сегодня некоторые РЭС 6–10 кВ практи- 
чески исчерпали свой резерв по пропускной способности; 11,5 % ли- 
ний электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4–10 кВ находятся в техниче-
ски неработоспособном состоянии; 14,9 % трансформаторных подстан- 
ций (ТП) 6–10 кВ подлежат реконструкции и замене [1, 2]. 

Развитие РЭС 6–10 кВ (рост нагрузки, изменение схемы сети, присо-
единение источников распределенной генерации (DG)) привело к тому, что 
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в большинстве случаев ЛЭП не справляются с возложенными на них функ-
циями – надежного обеспечения потребителей качественной электроэнер-
гией при оптимальных ТПЭ в сети. Основные причины этого – изно- 
шенность оборудования сетей, недостаточная пропускная способность  
магистралей, работа магистралей с перегрузкой отдельных участков, что 
приводит к снижению уровня напряжения менее нормированных значений 
на шинах отдаленных ТП и повышению ТПЭ в сети. Кроме того, большие 
длины магистралей, в некоторых случаях превышающие 40 км, также при-
водят к снижению уровня напряжения менее нормированной величины на 
отдаленных ТП при значительной загруженности ЛЭП. 

Качество функционирования РЭС, которое оценивается пропускной 
способностью линий и трансформаторов сети; уровнем напряжения на ши-
нах ТП; ТПЭ в сети; интегральными показателями надежности сети SAIDI 
и SAIFI, обеспечивается проведением соответствующих технических ме-
роприятий. Для повышения пропускной способности линии выполняют 
замену ее провода на провод большего сечения или переводят линию на 
более высокий класс напряжения, а для обеспечения желаемых уровней 
напряжений на шинах ТП оптимизируют перетоки реактивной мощности  
в сети за счет установки компенсирующих устройств (КУ) или оптимиза-
ции рабочего напряжения в центре питания [3–13]. Каждому из приведен-
ных технических мероприятий присущи стоимость их реализации и опти-
мальные ТПЭ в сети при условии надежного обеспечения качественной 
электроэнергией потребителей.  

Выбор технических мероприятий с целью повышения эффективности 
функционирования РЭС и последовательность их реализации не всегда 
дают ожидаемые положительные результаты для ЭК, так как не учитыва-
ется оптимальная структура сети при перспективном росте потребления 
электроэнергии и развитии сети, присоединении к сети источников распре-
деленной генерации, не рассматриваются сценарии развития и повышения 
качества функционирования РЭС на длительную перспективу с учетом по-
этапной реализации принятых технических решений. В ЭК уже на пред-
проектном формировании стратегии модернизации и реконструкции РЭС, 
исходя из большого объема и значительной стоимости работ, необходимо 
выбирать оптимальные мероприятия по каждой ЛЭП и последовательность 
реализации в сети выбранных мер с учетом ее перспективного развития. 
Разработка алгоритма для решения такой задачи с учетом технических 
особенностей функционирования РЭС и плана их развития [1] целесооб-
разна и актуальна.  

 

Анализ литературных данных и постановка проблемы 
 

Проблема эффективности функционирования РЭС в настоящее время 
хорошо изучена относительно технических мер, применяемых в сетях, и 
продолжает развиваться в направлении разработки методов и алгоритмов 
для оптимального использования этих мер с целью минимизации ТПЭ, 



А. В. Жураховский, З. М. Бахор, А. Я. Яцейко, В. Г. Гапанович 
158        Формирование стратегии повышения эффективности работы распределительных… 
 

 

 

обеспечения необходимого уровня напряжения в сети и высоких показате-
лей надежности электроснабжения [3–13]. 

На стадии проектирования эффективность функционирования РЭС 
обеспечивается правильным выбором напряжения, сечения проводов и ка-
белей ЛЭП, типа и мощности трансформаторов ТП, схемы сети, мест сек-
ционирования. Для формирования оптимальной схемы сети могут исполь-
зоваться: существующие методы предпроектной оценки параметров элек-
трических сетей на основе раздельного учета фактора надежности сетей 
0,38 кВ и 6–10 кВ [3]; алгоритм выбора оптимального расположения глав-
ных распределительных подстанций и распределительных пунктов с уче-
том линий внешнего питания по критерию дисконтированной чистой при-
были от транспортировки и реализации электроэнергии потребителям [4]; 
метод оптимального секционирования РЭС с целью повышения надежно-
сти электроснабжения на базе теории нечетких множеств [5]. 

Во время эксплуатации эффективность функционирования РЭС обеспе-
чивают за счет: увеличения сечения проводов и кабелей ЛЭП [6]; перевода 
сети на более высокий уровень напряжения [6]; установления компенси-
рующих устройств и выбора их оптимальной мощности [7–9]; секциониро-
вания и реконфигурации сети [10–12]; выбора места установки в сети DG  
и выбора их мощности [12, 13]. Реализация каждого из этих мероприятий  
в сети – это многокритериальная оптимизационная задача со сложной не-
линейной функцией оптимальности. Такие задачи решают с помощью эв-
ристических алгоритмов. Генетический алгоритм применяют для опреде-
ления оптимальных мест установки КУ в сети [8]. Для реконфигурации 
РЭС с DG используют эвристический алгоритм с multi-fuzzy эвристикой 
для определения оптимальных мест установки DG по уровню напряжения 
и уменьшению потерь мощности в сети, а для определения оптимальной 
мощности DG – генетический алгоритм [12]. Оптимизация ТПЭ за счет 
выбора места установки DG и выбора их мощности выполняется с исполь-
зованием гибридного алгоритма WIPSO-GSA, который соединил метод роя 
частиц (WIPSO) и алгоритм гравитационного поиска (GSA) [13]. Приве-
денные в [7–13] алгоритмы предназначены только для оптимального реше-
ния задач реализации технических мероприятий в сетях для улучшения 
критериев эффективности их функционирования. В [6] предложена мето-
дология оценки целесообразности реализации технических мероприятий  
в РЭС: перевод напряжения на более высокий уровень и замена сечения 
проводов на большее.  

Следует отметить, что несмотря на теоретическую и практическую зна-
чимость результатов разработки и применения методов, моделей, алго- 
ритмов к решению оптимизационных задач повышения эффективности 
функционирования РЭС за счет реализации известных технических ме- 
роприятий, они не дают ответа на вопрос: при каких условиях на этапе  
выполнения предпроектных работ по модернизации и реконструкции РЭС 
целесообразно применение того или иного технического мероприятия  
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в сети с учетом перспектив ее развития и объема выполнения работ по мо-
дернизации и реконструкции? Есть основания считать, что вопрос дистри-
буции технических мероприятий в РЭС особенно остро характерен для се-
тей Украины, что связано с особенностями их функционирования и разви-
тия, критическим техническим состоянием, исторически сложившейся 
структурой сетей, задачами, которые определены в плане развития элек-
трических сетей [1], и со значительным объемом работ по модернизации  
и реконструкции РЭС. Поэтому необходимо совершенствование методоло-
гии исследования электрических сетей, которая на этапе предпроектного 
формирования стратегии по модернизации и реконструкции РЭС позволит 
ЭК принимать оптимальные решения по ее реализации.  

 
Цель и задачи  

 

Цель исследований – разработка математической модели классифика-
ций магистралей РЭС по состоянию их функционирования и алгоритма 
выбора оптимальных технических мероприятий для реконструкции маги-
стралей, что позволит ЭК на этапе предпроектного формирования страте-
гии модернизации и реконструкции РЭС формализовать процедуру выбора 
и реализации этих мероприятий, обеспечивая эффективное использование 
средств на реконструкцию и техническое переоснащение распределитель-
ных сетей с целью повышения качества их функционирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: разработка математической модели, программная реализация кото-
рой по критериям качества функционирования сети, полученным по ре-
зультатам анализа установившихся режимов РЭС, обеспечивает автомати-
ческое формирование списка магистралей сети, для которых необходима 
реконструкция; разработка алгоритма выбора оптимального технического 
мероприятия для реконструкции магистрали с учетом развития РЭС по по-
казателям экономической эффективности от реализации мероприятия. 

 
Разработка математической модели 

 

Распределительные электрические сети 6–10 кВ работают по радиаль-
ным схемам. В разветвленных сетях, которые из условия надежности пи-
таются от двух центров питания, предусмотрены пункты размыкания.  
В основу формирования таких сетей положен магистральный принцип, по-
этому РЭС 6–10 кВ электроснабжающие компании рассматривают как ко-
нечное множество магистралей МГ, каждая из которых состоит из линии 
магистрали – совокупности участков (отрезок линии от одного ответвления 
ко второму), из линий ответвлений и ТП. Оценивая эти элементы (находят-
ся они в нормальном или плохом состоянии) по пропускной способности 
участков и по напряжениям на шинах ТП, определяем качество функцио-
нирования магистрали (ее состояние) и необходимость применения соот-
ветствующих технических мероприятий для ее улучшения.  
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Так, k-ю магистраль электрической сети МГk (МГk∈МГ) рассматриваем, 
как совокупность подмножеств участков линий и ТП { }МГ Л ТП ,k k k=   
где Лk = {Лk1, Лk2, …, Лkm} – подмножество участков k-й магистрали, состоя-
щей из m участков; ТПk = {ТПk1, ТПk2, …, ТПkn} – подмножество ТП k-й ма- 
гистрали, состоящей из n ТП. Участки линий k-й магистрали описывают- 
ся токами режима {Ipk1, Ipk2, …, Ipkm}, а ТП – напряжениями режима {Upk1, 
Upk2, …, Upkn}. Таким образом, любая магистраль электрической сети опре-
делена на множествах параметров режима токов Iр и напряжений Uр, полу-
ченных по результатам исследования установившихся режимов РЭС.  

Реализация признаков состояния магистрали (значения токов и напря-
жений, полученные по результатам расчета режима РЕС) определяет ее 
состояние: нормальное, тяжелое и недопустимое. Нормальное состояние 
магистрали характеризуется параметрами режима, которые не выходят за 
допустимые пределы, а ТПЭ магистрали оптимальны; тяжелое состояние 
магистрали, если в результате увеличения ее нагрузки один из параметров 
режима выходит за допустимые пределы. При этом ТПЭ в большинстве 
случаев не соответствуют оптимальным, например: пропускная способ-
ность головного участка магистрали или линии ответвления недостаточ-
ная; на шинах удаленного ТП уровень напряжения не соответствует допу-
стимому; наблюдается повышенное потребление реактивной мощности. 
Для перевода таких магистралей в нормальное состояние: заменить провод 
проблемного участка на провод большего сечения или установить на ши-
нах удаленного ТП батарею статических конденсаторов (БСК), если уро-
вень напряжения не соответствует допустимому. Выбор того или иного 
мероприятия является безальтернативным. Недопустимое состояние маги-
страли – это состояние, когда пропускная способность ее линии недоста-
точна и уровни напряжений на шинах ТП не соответствуют допустимым. 
На таких магистралях для перевода их в нормальное состояние рассматри-
ваем мероприятие – замену провода на провод большего сечения или пере-
вод магистрали на более высокий уровень напряжения.  

Итак, множество состояний магистралей РЭС МГ рассматриваем как 
совокупность подмножеств состояний – нормальных МГнорм, тяжелых 
МГтяж и недопустимых МГнедоп 

 

 

{ }норм тяж недопМГ МГ МГ МГ .=    

 
Любая k-я магистраль РЭС в зависимости от ее реализации (Ірk (Ірk∈Ір))  

и Uрk (Uрk∈Uр)) будет относиться: 
– к классу нормальных состояний  

 

норм доп допМГ МГ ;k рk k рk kІ І U U∈ ⇔ ∈ ∧ ∈  
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– к классу тяжелых состояний  
 

( ) ( )тяж доп доп доп допМГ МГ ;k рkі k рk k рk k рkj kІ І U U І І U U∈ ⇔ ∃ ∉ ∧ ∈ ∨ ∈ ∧ ∃ ∉  
 

– к классу недопустимых состояний  
 

недоп доп допМГ МГ .k рk k рk kІ І U U∈ ⇔ ∉ ∧ ∉  
 

Множество значений допустимых длительных токов Iдоп марок прово-
дов участков линий магистрали и множество значений напряжений Uдоп, 
которые целесообразно поддерживать на шинах НН ТП из условия обеспе-
чения нормируемых напряжений на шинах электроприемников сети 380 В 
с учетом установленных на трансформаторах ТП устройств регулирования 
напряжения, образуют разделительную функцию, получаемую при фор- 
мировании схемы электрической сети для исследования установившихся 
режимов. 

Множества магистралей МГтяж и МГнедоп РЭС (рис. 1) получаем по ре-
зультатам исследования установившихся режимов существующей схе- 
мы сети. 

С магистралей множества МГтяж формируем два подмножества, кото-
рые требуют реализации различных технических мероприятий: магистрали 
подмножества МГ(I)тяж – замены провода участка; магистрали подмноже-
ства МГ(U)тяж – установления БСК на удаленном ТП. Поскольку реализа-
ция мер по магистрали в обоих случаях не требует значительных затрат 
средств и времени (реализуется до года), по каждому мероприятию опре-
деляются показатели экономической эффективности: чистый дисконтиро-
ванный доход, индекс доходности дисконтированных затрат и срок оку- 
паемости [14]. По значениям показателей экономической эффективности 
мероприятий выполняем их ранжирование для первого и второго подмно-
жеств. Таким образом формируется оптимальная реализация мер по маги-
стралям множества МГтяж с учетом инвестиционных средств. 

Для каждой магистрали множества МГнедоп рассматриваем два меро- 
приятия: замену провода линии на провод большего сечения и перевод ма-
гистрали на более высокий уровень напряжения. По каждому мероприятию 
рассчитываем суммарные дисконтированные затраты и период возврата 
капитала [14, 15] и по результатам технико-экономического сравнения вы-
бираем оптимальное мероприятие для данной магистрали сети. Такие ис-
следования выполняем по каждой магистрали множества МГнедоп. По ре-
зультатам экспертной оценки полученных мероприятий магистралей мно-
жества МГнедоп с учетом развития сети, перспективного роста нагрузки, 
строительства разгрузочных пунктов, присоединения к сети DG принима-
ется решение о переводе части сети (магистрали питаются от одного ис-
точника) или всей сети РЭС на более высокий уровень напряжения. При 
этом множество магистралей МГтяж может уменьшаться за счет тех, кото-
рые будут переводиться на более высокий уровень напряжения по резуль-
татам экспертной оценки (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема алгоритма выбора оптимальной стратегии 
 

Fig. 1. The scheme of the algorithm for the choice of the optimal strategy 
 

Практическое применение 
 

Разработанная математическая модель и алгоритм ее реализации были ис-
пользованы при формировании оптимальной стратегии развития РЭС 6–10 кВ 
одного из районов Западного региона Украины [16]. Структура электри- 
ческой сети района, которая сформирована в процессе ее развития с нап- 
ряжениями 6 и 10 кВ, в настоящее время состоит из 13 магистралей 6 кВ  
и 20 магистралей 10 кВ, 448 ТП 6/0,4 и 10/0,4 кВ с суммарной установлен-
ной мощностью трансформаторов более 90 МВ⋅А. Сеть характеризуется 
большой протяженностью линий электропередачи, суммарная длина кото-
рых составляет 510 км, а длины 12 магистралей лежат в пределах от 20,0 до 
47,9 км. Техническое состояние электрической сети и динамичный рост 
нагрузки в регионе требуют проведения мероприятий с целью повышения 
эффективности эксплуатации сети. 

Исследование режимов электрической сети и их оптимизация выполня-
лись с помощью программного комплекса АРЕМ [17], в котором реализо-
ван метод баланса мощности: 

 

П ( ( , , , , ) ( , , , , ) ( )( , , , , ) 0
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где ( , , , , )P U V k∆ θ α , ( , , , , )Q U V k∆ θ α  – вектор баланса активной и реак-
тивной мощностей в узлах схемы замещения электрической сети; ( , ,P U→ θ   

, , )V k α , ( , , , , )P U V k← θ α , ( , , , , )Q U V k→ θ α , ( , , , , )Q U V k← θ α  – вектор актив-

МГ(I)тяж МГ(U)тяж 
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ных и реактивных мощностей по концам веток схем замещения элементов 
электрической сети; ( )P U

 , ( )Q U
  – вектор активной и реактивной мощ-

ностей нагрузок в узлах схемы электрической сети; θ – угол векторов 
напряжений; U  – модуль напряжений; V – независимый модуль напряже-
ний; k, α – модуль и угол коэффициентов трансформации. 

При моделировании режимов сети накладывались функциональные 
ограничения на значения модулей напряжений в узлах электрической сети 
(шины ТП) и на токи в ветвях схемы сети (на участках линий магистралей 
и в трансформаторах) 

 

доп,min доп,max доп; .р р xU U U І І≤ ≤ ≤  
 

Так была получена разделительная функция по каждой магистрали РЭС в 
виде множества значений допустимых длительных токов Iдоп марок проводов 
участков линий магистрали и значений напряжений Uдоп на шинах ТП маги-
страли, используя которую и полученные расчетные значения Iр и Uр маги-
стралей, автоматически формировались множества МГнорм, МГтяж и МГнедоп. 

Результаты анализа установившегося режима максимальных нагрузок 
исследуемых РЭС 6–10 кВ показали, что на восьми магистралях необхо- 
димо проводить технические мероприятия, направленные на улучшение 
эффективности их функционирования. Три магистрали относятся к мно- 
жеству недопустимых состояний (МГнедоп), а пять – к множеству тяжелых 
состояний (МГтяж) (табл. 1). 

Магистрали МГнедоп характеризуются как перегруженностью главных 
участков, так и низким уровнем напряжений на шинах ТП, а магистра- 
ли МГтяж – только низким уровнем напряжений на шинах ТП: отклоне- 
ние напряжения на стороне 380 В отдельных ТП превышает значение ми-
нус 5 %, а перегрузок участков линий магистралей не обнаружено (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Множества магистралей недопустимых и тяжелых состояний  

и значения их характеристик 
 

The totalities of mainlines of unacceptable and strenuous states  
and the value of their characteristics  

 

Магист- 
раль 

Номинальное 
напряжение, 

кВ 

Суммарная 
длина, км 

Загруженность  
главного участка 

Шины НН отдаленной  
трансформаторной  

подстанции 

Ток, А Отклонение  
тока, % 

Напряже-
ние, В 

Отклонение 
напряжения, % 

Магистрали МГнедоп 
01 6 14,96 269,51 141,8 354,00 –6,84 
02 6 34,99 241,14 112,1 350,00 –7,89 
08 6 29,10 305,25 160,7 266,67 –29,82 

Магистрали МГтяж 
11 10 41,12 124,16 59,1 360,80 –5,05 
13 10 47,90 136,25 64,9 319,20 –16,00 
10 6 19,23 158,72 83,5 341,33 –10,18 
05 6 35,23 146,85 77,3 332,67 –12,46 
19 6 29,44 111,78 58,8 345,33 –9,12 
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По результатам экспертной оценки мер, которые необходимо реализо-
вать для магистралей множеств МГтяж и МГнедоп, было принято решение  
о переводе всех магистралей сети, работающих на напряжении 6 кВ, на 
напряжение 10 кВ. В этом случае обеспечивается снижение потерь активной 
мощности в сети на 56,52 % по сравнению с действующей сетью 6 и 10 кВ,  
а отклонение напряжения на шинах ТП магистралей, переведенных с на- 
пряжения 6 кВ на напряжение 10 кВ, не превышало 5,4 %. 

Перевод всей исследуемой сети на напряжение 10 кВ позволяет приме-
нить схемно-техническую оптимизацию электросети, которая заключается 
в переводе части потребителей с одних магистралей на другие, измене- 
нии конфигурации сети, создании новых связей, изменении мест установ- 
ки разрывов и т. п. Применение таких мер дает возможность умень- 
шить суммарные потери активной мощности на 47,6 % по сравнению со 
стартовым режимом 10 кВ и на 70,4 % – по сравнению с исходным ре- 
жимом 6–10 кВ. 

Исследования возможных вариантов развития РЭС 6–10 кВ предусматри-
вали анализ режимов сети при условии прогнозируемого роста нагрузки на 
пятнадцатилетнюю перспективу. Действующая электрическая сеть 6–10 кВ 
не выдержит перспективного роста нагрузки, поскольку большинство ее ма-
гистралей относятся к множеству недопустимых состояний (МГнедоп) из-за 
значительной загруженности главных участков, больших потерь напряжения  
в отдаленных ТП, соответственно недопустимо низкого уровня напряжения 
на шинах ТП. Для сети 10 кВ режим перспективного роста нагрузки допу-
стим как по пропускной способности участков магистралей, так и по уровню 
напряжений на шинах ТП только при условии схемно-технической оптими-
зации электросети, за счет которой уменьшаются длины ЛЭП 10 кВ. 

Для множества магистралей МГнедоп также рассматривалось другое ме-
роприятие – перевод на более высокий уровень напряжения. Выполненные 
исследования показывают, что высокая эффективность функционирования 
сети будет в случае ее перевода на напряжение 20 кВ: отклонение напря-
жения на шинах ТП не будут превышать 3 %, технологические потери ак-
тивной мощности составят 2,78 % от мощности, поступающей в сеть, что 
на 49,44 % меньше, чем потери в сети 10 кВ, для которой уже осуществле-
на схемно-техническая оптимизация. 

Следующим шагом был выбор оптимального технического мероприя-
тия для реконструкции исследуемых РЭС по показателям экономической 
эффективности от реализации мероприятия. Результаты расчета суммар-
ных сводных дисконтированных затрат для двух основных предполагае-
мых траекторий развития исследуемых сетей приведены в табл. 2. 

Таким образом, исследуемая сеть при условии перевода ее на напряже-
ние 20 кВ имеет лучшие технико-экономические показатели, а ее дискон-
тированные затраты на 9,94 % меньше суммарных дисконтных расходов 
для сети 10 кВ. Однако при принятии окончательного решения по перспек-
тивной стратегии развития исследуемой сети следует учесть динамику  
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изменения кумулятивной суммы чистых денежных потоков, которая пока-
зывает, что период возврата капиталовложений в сеть 20 кВ составит бо- 
лее 15 лет. 

Таблица 2 
Показатели экономической эффективности перспективных стратегий  

с учетом экспертных оценок 
 

Indicators of economic efficiency of perspective strategies  
taking into account expert assessments 

 

Показатель 
Сеть напряжением  

10 кВ 20 кВ 
Капиталовложения, тыс. грн 923337,75 870882,04 
Затраты на эксплуатацию, тыс. грн/год 29703,30 28676,42 
Затраты на покрытие потерь электроэнергии, тыс. грн/год 15392,88 8005,67 
Суммарные ежегодные затраты, тыс. грн/год 45096,18 36682,09 
Суммарные дисконтированные затраты, тыс. грн 1374299,55 1237702,94 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Представлена математическая модель, которая автоматически по ре-

ализации признаков состояния магистрали, полученных по результатам 
исследования установившихся режимов сети, относит магистраль к одному 
из предложенных классов ее состояния: нормальному, тяжелому, недопу-
стимому. 

2. Разработан алгоритм, реализация которого на этапе предпроектного 
формирования стратегии модернизации и реконструкции распределитель-
ных электрических сетей позволяет формализовать процедуру выбора оп-
тимального технического мероприятия для реконструкции магистрали по 
показателям ее экономической эффективности и с учетом перспектив раз-
вития распределительных электрических сетей. 

3. Математическая модель и алгоритм выбора оптимального техниче-
ского мероприятия для реконструкции магистрали с учетом перспектив 
развития распределительных электрических сетей апробированы при раз-
работке оптимальной стратегии развития распределительных электриче-
ских сетей 6–10 кВ одного из районов Западного региона Украины. 
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