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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 74 е., 40 рис., 12 табл., 30 источник. 
Целью проекта является модернизация компрессорной станции модели 

ВШВ-2,3/230 291.313.00.000-03 на предприятии РУП «Минскэнерго» филиала 
«Минская ТЭЦ-4». 

В процессе проектирования были разработаны технологический процесс 
в соответствии с условиями работы и предъявляемыми требованиями к блоку 
холодильника и конструкторский расчет, а также проведена автоматизация си-
стемы агрегата компрессорного. Принципиально была разработана новая 
схема охлаждения компрессора. 

Краткий расчет экономической эффективности позволил рассчитать, что 
нужно произвести модернизацию с заменой охладителя. Все это было установ-
лено в связи с необходимой возможностью экономии водных ресурсов. Так 
как при работе блока охладителя труба в трубе в течении года использовалось 
600 тысяч литров воды, а при замене на змеевиковый блок холодильника, вода 
не используется. Охлаждение нового блока холодильника производится по 
средствам воздушного вентилятора. 

Элементами новизны полученных результатов является добавление в 
холодильную систему таких элементов которые ранее не использовались в 
идентичных системах. 

Областями возможного практического применения полученных резуль-
татов проекта являются любые промышленные отрасли, где присутствует ком-
прессорные установки. 

В разделе «Охрана труда» рассмотрены основные вопросы техники без-
опасности при работе с компрессорным и холодильным оборудованием. 
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