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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 81 с., 12 рис., 15 табл., 26 источника, 
2 приложения.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК, ТЕМПЕРАТУРА, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ, ЧИЛЛЕР, 
НАСОС.

Объектом разработки является ледовый каток для массового катания людей 
в торгово-развлекательном центре.

Цель дипломного проекта: проектирование системы холодоснабжения 
ледового катка в торговом центре «Олимп» г. Минска.

В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:

- толщины слоя утеплителя - 0,2 м;
- тепловлажностного режима конструкции-58,01 м2чхПа/мг;
- теплопотерь:
- от льда-112,62 кВт;
- теплопоступлений:
- через остекление - 60,8 кВт (холодный период года), 81,07 (переходный 

период года), 121,6 (теплый период года);
- требуемой мощности системы холодоснабжения - 299 кВт.
Выбраны система защиты грунта от промерзания, конструкция ледового 

поля, слой теплоизоляции, материал плиты охлаждения, параметры 
холодоносителя и параметры трубопровода системы холодоснабжения. Было 
подобрано оборудование системы холодоснабжения ледового поля в торговом 
центре «Олимп» г. Минска.

Рассчитана полная себестоимость системы холодоснабжения ледового катка 
в торгово-развлекательном центе «Олимп», которая составляет 61175,00 рублей. 
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной безопасности.








