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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 154 с., 35 рис., 25 табл., 19 источников.

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ВОДО-ВОДЯНОЙ ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР, ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА, ВОДОПОД
ГОТОВИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, СИСТЕМА КОМ
ПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ.

Объектом разработки является АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и турбо
установками К -1000-60/1500-2.

Целью проекта является проектирование трех блоков АЭС с реакторами 
ВВЭР-1000 и турбоустановками К -1000-60/1500-2.

В процессе выполнения данного проекта были спроектированы три 
блока АЭС общей мощностью 3000 МВт, выбрано основное и вспомогатель
ное оборудование, рассчитана принципиальная тепловая схема блока, произ
веден теплогидравлический расчет парогенератора, описано топливное хозяй
ство АЭС, описана система технического водоснабжения, описан воднохими
ческий комплекс, произведен расчет токов короткого замыкания и выбраны 
электрические аппараты, описана автоматизированная система управления 
технологическими процессами, рассмотрены вопросы охраны труда, пред
ставлена компоновка главного корпуса и генеральный план станции, выпол
нен расчет технико-экономических показателей данного проекта. В качестве 
специального задания рассмотрена вибродиагностика турбоагрегата.

В ходе работы подтверждено, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе
мого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литератур
ных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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