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РЕФЕРАТ

Дипломный проект:90 с., 6 рис., 18 табл., 29 источников,? приложений, 
8 листов графической части формата А 1.

ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА, СКЛАД ХРАНЕНИЯ, ВИНТОВЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ,ТЕГ1ЛОПРИТОКИ,ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ, 
ХЛАДОГЕНТ АММИАК, ХОЛОДИЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛИ.

Объектом разработки является система централизованного 
холодоснабжения мясокомбината, находящегося на территории г. Слуцк.

Цель проекта — расчёт параметров холодильной установки и подбор 
необходимого холодильного оборудования.

В дипломном проекте выполнена разработка принципиальной схемы 
холодильной машины на основании выбора холодильного агента и 
построения цикла работы.

Выполнен полный расчет теплопритоков в холодильные камеры 
мясокомбината. Обоснована схема размещения охлаждающего оборудования 
в камерах.

Проведены расчеты и подобраны из каталогов на основании расчетов 
основные и вспомогательные элементы холодильной установки: 
компрессоры и холодильные централи, воздухоохладители, конденсаторы, 
подобрано современное торговое холодильное оборудование.

В соответствии с заданием разработаны мероприятия по охране труда и 
технике безопасности на предприятии торговли, при работе на холодильном 
оборудовании.

Экономический раздел посвящен сравнительному анализу двух систем 
охлаждения. Проведен расчет чистого дисконтированного дохода и срока 
окупаемости инвестиций в реализацию технических мероприятий 
дипломного проекта.

Областью возможного практического применения результатов 
дипломного проекта может являться холодоснабжение торгового 
предприятия.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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