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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 73 с., 18 рис., 19 табл., 1 приложение, 
42 источника.

ВОДОПОДГОТОВКА, ОТЧИСТКА, НАСОС, ФИЛЬТР, ОБРАТНЫЙ 
ОСМОС, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
СХЕМА

Объектом разработки является станция системы водоподготовки.
Цель дипломного проекта: разработать проект модернизации станции 

системы подготовки воды.
В ходе выполнения дипломного проекта был проведен анализ работы 

оборудования существующей станции системы водоподготовки СС 
«Конькобежный стадион», который показал, что ее можно организовать более 
рационально, т.е. снизить капитальные и эксплуатационные затраты. С учетом 
фактора изнашивания и морального устаревания оборудования было принято 
решение полностью переоборудовать и разработать новый проект станции 
системы подготовки воды.

Подобрано различное оборудование станции системы водоподготовки 
для заливки ледовой площадки. В качестве основного оборудования для 
очистки выбрана установка обратного осмоса GE «Osmonics» R04-2000/PL-HR 
и фильтры серии HFM 2160 MG 962 NHB.

Разработаны две технологические схемы модернизации станции системы 
водоподготовки, электрическая схема подключения аппаратов защиты и схема 
разводки электропроводки.

Проведен расчет энергопотребления системы и соответственно с ним 
подобрана кабельная продукция и аппараты защиты.

Рассмотрены вопросы охраны труда, а также техники безопасности при 
эксплуатации системы.

Проведён расчёт себестоимости станции системы водоподготовки и её 
экономической эффективности, которая составляет 250962,44 руб.

Область применения данной системы: ледовые арены, спортивные 
комплексы и промышленные предприятия.
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