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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 99 с, 16 рис., 25 табл., 17 источников 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, РЕЖИМ, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ОПТИ
МИЗАЦИЯ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РАСПРЕДЕЛИ
ТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

Объектом исследования дипломного проекта является распределитель
ная электрическая сеть 10 кВ района «Р». 

Цель проекта - расчёт, анализ и оптимизация режимов работы электри
ческой сети 10 кВ района «Р». 

В процессе выполнения дипломного проекта выполнены следующие ис
следования: 

- произведен обзор и анализ оптимизационных мероприятий в распре
делительных электрических сетях 10 кВ; 

- собраны и подготовлены данные для расчета и анализа режима 
наибольших нагрузок и потерь электроэнергии в электрической сети 10 кВ рай
она «Р»; 

- произведен ручной расчет потерь мощности электрической сети 10 кВ 
района «Р»; 

- выполнен расчет и анализ режима наибольших нагрузок и потерь элек
троэнергии в программе " RastrWin3M; 

- разработаны мероприятия по снижению потерь электроэнергии; 
- проведена технико-экономическая оценка эффективности мероприя

тий; 

- рассмотрены вопросы охраны труда при земляных работах, прокладке 
и ремонте кабельных линий. 

Элементами практической значимости полученных результатов являют
ся разработанные рекомендации по снижению нагрузочных потерь мощности в 
рассматриваемой электрической сети 10 кВ района "Р". 

Я, Кохан Т. В., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте рас-
четно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатывае
мого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоре
тические и методологические положения и концепции сопровождаются ссыл
ками на их авторов. 
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