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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 74 с, 4 рис., 15 табл., 34 источника 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСХОДА, НАДЁЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, 
ПОТЕРИ МОЩНОСТИ, ПОТОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Объектом исследования является распределительная электрическая 
сеть. 

Цель работы: разработка технико-экономических рекомендаций по оп
тимальному управлению режимами в распределительных электрических сетях 
Гродненской энергосистемы. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
- рассмотрены теоретические основы структурного анализа и определе

ния обоснованных уровней технологического расхода электроэнергии в элек
трических сетях; 

- проведен выбор электрической сети и подготовка исходных данных 
для исследования; 

- рассчитаны характерные режимы и определены уровни технологиче
ского расхода; 

- проведен анализ результатов расчета потерь, выбраны мероприятия по 
снижению технологического расхода электроэнергии в сети; 

- внедрены мероприятия, рассчитана их экономическая эффективность; 
- рассмотрены вопросы охраны труда; 
- проанализированы параметры надёжности электроэнергетической си

стемы. 
Областью возможного практического применения являются распредели

тельные электрические сети. 
Я, Лысюк Ю.С., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабаты
ваемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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