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Выполнены электрические расчеты нормальных и послеаварийных режим 
выбранных вариантов сети. Проведено технико-экономическое сравнение 

риантов. Произведён выбор заземления и защитных аппаратов, Рассмотрены 
тройства защиты от перенапряжения в сетях 6-35 кВ. Рассчитаны гехнико 
гномические показатели электрической сети. Рассмотрены вопросы охраны 
>уда и техники безопасности при эксплуатации электрических сетей. 

Я, Пасюк Н. И., подтверждаю, что приведенный в ДИПЛОМНОМ проеме 
счетно-аналитический материал объективно отражав! состояние 
срабатываемого объекта, все заимствованные из нитературных и други> 
сочников теоретические и методологические положения и концепцш 
,провождаются ссылками на их авторов. 
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