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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 87 с, 34 рис., 5 табл., 33 источника 

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, НАПРЯЖЕНИЕ, 
КАБЕЛЬ, РЕКЛОУЗЕР, ЦЕНТР ПИТАНИЯ, ПОТЕРИ МОЩНОСТИ 

Объектом исследования (разработки) является электрическая сеть 
0,38-10 кВн.п. "Н". 

Цель проекта заключается в разработке вариантов реконструкции 
сети 0,38-10 кВ н.п. "Н". 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
- изучены методы расчета режимов и потерь электроэнергии в распре

делительных электрических сетях; 
- собраны и подготовлены данные для расчета и анализа режимов и по

терь электроэнергии в электрической сети 10 кВ района "Г"; 
- проведен расчет и анализ режимов исходной схемы сети 0,38-10 кВ 

района 1 ; 
- разработаны два различных варианта схем развития сети, произведен 

расчет и анализ послеаварийных режимов схем развития сети; 
- дано технико-экономическое обоснование выбора окончательного ва

рианта схемы сети 0,38-10 кВ района "Г"; 
- для окончательно выбранного варианта рассчитаны потери электро

энергии и разработаны мероприятия по их снижению, рассчитаны общие тех
нико-экономические показатели сети района "Г"; 

- рассмотрены технология "Умных сетей" (SMART GRID) и вопросы 
охраны труда при строительстве линий электропередачи 0,38-10 кВ. 

Элементами практической значимости полученных результатов является 
рекомендации по разработке вариантов реконструкции сети 0,38-10 кВ насе
ленных пунктов с учетом расчетных режимов. 

Областью возможного практического применения являются распредели
тельные электрические сети 0,38-10 кВ. 

Я, Рогатко А.А., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо
го объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети
ческие и методологические положения сопровождаются ссылками на их авто
ров. 
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