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ПОДСТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, 
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
РАСЧЕТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ, 
ГРОЗОЗАЩИТА 

Объектом исследования является электрическая сеть 0,38 кВ н.п. "А . 
Цель работы: проектирование распределительной электрической сети 

0,38 кВ электроснабжения н.п. "А". 
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 
- проведен обзор основных этапов и проблем при проектировании ли

ний и подстанций распределительных электрических сетей; 
- произведен выбор числа и мощности трансформаторов проектируемой 

потребительской трансформаторной подстанции 10/0,38 кВ; 
- на основании расчетных токов короткого замыкания выбраны комму

тационные аппараты для защиты проектируемых распределительных линий: 
- произведен электрический расчет; 
- рассчитан переход проектируемой линии электропередачи через авто

дорогу надземным путём; 

- оценены основные технико-экономические показатели спроектирован

ной сети; 
- рассмотрены конструкции современных ТП и КТП. 
Областью возможного практического применения являются распредели

тельные электрические сети 0,38-10 кВ. 
Я Федюк А.В., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо
го процесса, все заимствованные из литературных и других источников теоре
тические и методологические положения и концепции сопровождаются ссыл
ками на их авторов. 
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