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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 86 с , 12 рис., 35 табл., 21 источников. 

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 6-10 кВ РЭС «Б» 

НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
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жима, анализ и снижение стоимости потерь, мероприятия по оптимизации 
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В данном проекте объектом исследования является распределительная 
сеть 6-10 кВ РЭС «Б», протяженностью 16,6 км, установленной мощностью 
696 кВА. 

Цель проекта - расчет, анализ и оптимизация распределительной сети по 
потерям напряжения. 

В ходе данного проекта 
Целью проекта ставлю расчет и анализ режимов электрической сети, 

внедрение мероприятия по снижению потерь электрической энергии и стои
мости передачи электроэнергии в сети 10 кВ РЭС «Б». 

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме ди
пломного проектирования. Изучено основное оборудование электрической 
сети. Выполнены расчет и анализ исходного и заключительных режимов се
ти. Разработаны мероприятия по модернизации электрических сетей: замене
на трансформаторов; регулирование напряжение в центре питания; заменена 
сечений проводников на перегруженных и сильно загруженных линиях. Про
ведена технико-экономическая оценка эффективности мероприятий. Рас
смотрены вопросы охраны труда и техники безопасности при работе. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретиче
ские и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 



85 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Фурсанов, М.И. Развитие электрической сети энергосистемы: 
учебное пособие к курсовому проекту по дисциплине «Основы проектирова
ния энергосистем» / М.И. Фурсанов. - Минск: БЫТУ, 2010. -
40 с. 

2. Федин, В.Т. Основы проектирования энергосистем: учебное посо
бие для студентов энергетических специальностей: в 2 ч. /В.Т. Федин, М.И. 
Фурсанов. - Минск: БИТУ, 2010. - Ч. 1. - 322 с. 

3. Поспелов, Т.Е. Электрические системы и цепи: учебник / Г.Е. По-
спе-лов, В.Т. Федин, П.В. Лычев. - Минск: Технопринт, 2004. - 720 с. 

4. Фурсанов, М.И. Методология и практика расчетов потерь электро
энергии в электрических сетях энергосистем. - Минск: Тэхналопя, 2000. -
247 с. 

5. Железко, Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Ка
чество электроэнергии: Руководство для практических расчетов / Ю.С. Же
лезко. М.: ЭНАС, 2009. - 456 с. : ил. 

6. Фурсанов, М.И. Определение и анализ потерь электроэнергии в 
электрических сетях энергосистем / М.И. Фурсанов. - Минск: УВИЦ при УП 
«Белэнергосбережение», 2005. - 208 с. 

7. Концепция перспективного развития распределительных электри
ческих сетей напряжением 0,4-10 кВ белорусской энергосистемы на бли
жайшую перспективу : утв. ГПО "Белэнерго" 10.11.2014 - Минск : Филиал 
"Информационно-издательский центр" ОАО "Экономэнерго", 2014. - 118 с. 

8. Поспелов, Г.Е. Потери мощности и энергии в электрических сетях. 
- М . : Энергоатомиздат, 1981. -216 с. 

9. Поспелов, Г.Е. Передача энергии и электропередачи: Учеб. посо
бие для студентов энергет. специальностей вузов / Г.Е. Поспелов, В.Т. Фе
дин. - Минск: Адукацыя i выхаванне, 2003. - 544 с. : ил. 

10. Лычев, П.В., Федин, В.Т. Электрические сети энергетических си
стем: учебное пособие. - Минск: Ушверсггэцкае, 1999. - 225с. 

11. Герасименко, А.А. Передача и распределение электрической энер
гии: учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. - 3-е изд., перераб. -
Минск: КНОРУС, 2012. - 648 с. 

12. Инструкция по расчету и обоснованию нормативов расхода элек
троэнергии на ее передачу по электрическим сетям: Министерство энергети
ки Республики Беларусь, 16.12.2013, №48. 



86 

13. Фурсанов, М.И. Оптимальные уровни потерь в распределительных 
электрических сетях/ М.И. Фурсанов // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заве
дений и энерг. объединений СНГ). -2014. - №5. - С. 15-26. 

14. Федин, В.Т. Основы проектирования энергосистем: учебное посо
бие для студентов энергетических специальностей: в 2 ч. / В.Т. Федин, М.И. 
Фурсанов. - Минск: БИТУ, 2010. - Ч. 2. - 203 с. 

15. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстан
ций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования./ 
Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. -М. : Энергоатомиздат, 1989. - 608 с. 

16. Инструкция по снижению технологического расхода электриче
ской энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем. - Мини
стерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 2010 — 45 с. 

17. Сыч, Н.М. Основы проектирования электрических сетей электро
энергетических систем: Учебное пособие к курсовому проекту по дисци
плине «Электрические системы и сети» / Н.М. Сыч, В.Т. Федин. - Минск: 
Технопринт, 2000- 54 с. 

18. Ткачева, Ю.И. Выбор мероприятий по снижению технических по
терь в распределительных сетях низкого напряжения на основе анализа ре
альных нагрузок ее элементов // Депонированная научная статья в ВИНИТИ. 
-2012 . -№104 . -С . 31-38. 

19. Воротницкий, В.Э. Потери электроэнергии в электрических сетях: 
анализ и опыт снижения /В.Э. Воротницкий. - М.: Энергопресс : Энергетик, 
2006.- 103 с. 

20. Чернобровов Н.В., Релейная защита энергетических систем: учеб
ное пособие.- М.: Энергоатомиздат, 2010. - 800 с. 

21. Евминов Л.И., Релейная защита и автоматика систем электроснаб
жения: учеб.-метод, пособие. - Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2016.-531с. 


