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ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ГАЗОТРУБИННАЯ УСТАНОВКА, 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СХЕМА, КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР, МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Объектом разработки является проект газотурбинной надстройки ТЭЦ с 
реализацией ПТУ параллельной схемы.

ПТУ параллельной схемы реализуется путем добавления к 
теплофикационному паротурбинному блоку в составе паровой турбины 
Т-180/210-130-1 ЛМЗ, парового котла ТГМЕ-206 ТКЗ и генератора 
ТГВ-200-2 М «Электросила» газотурбинной установки типа SGT-1000F 
(V64.3a) Siemens, теплота отработавших газов которой используется в котле- 
утилизаторе для получения пара с параметрами промежуточного перегрева. 
Получаемый в котле-утилизаторе пар параллельно основному потоку пара 
горячего промперегрева поступает в цилиндр среднего давления турбины, 
повышая ее мощность при практически неизменном расходе топлива в 
основной паровой котел.

Целью проекта является изучение всех аспектов надстройки: 
экономическое обоснование реконструкции, расчет принципиальной тепловой 
схемы блока и укрупненный расчет теплогенерирующей установки, выбор 
основного и вспомогательного оборудования тепловой и электрической частей 
станции, вопросы автоматизации технологических процессов и АСУ, охраны 
труда и охраны окружающей среды, выбор топливного хозяйства, проработка 
системы технического водоснабжения и водно-химического режима станции.

В специальном задании приводятся результаты разработки методики 
расчета показателей ПТУ параллельной схемы для последующего включения в 
учебное пособие по дисциплине «Тепловые электрические станции».

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние проектируемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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