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ПРИМЕНЕНИЕ ОПН ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В СЕТЯХ 6–10 кВ

Канд. техн. наук, доц. БОХАН А. Н., асп. КРОТЕНОК В. В.

Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет
имени П. О. Сухого»

Величины перенапряжений в распределительных сетях 6–10 кВ зависят
от многочисленных факторов: режима заземления нейтрали, эквивалент-
ной емкости сети на землю, типа коммутационного аппарата, характера
замыкания на землю и т. п. Повышение надежности распределительных
сетей 6–10 кВ представляет собой комплексную задачу, решение которой
зависит от состава и режимов работы энергоиспользующего оборудования,
протяженности и состояния изоляции кабельных сетей, допустимых пере-
рывов в электроснабжении и др. Решение позволяет оптимизировать выбор
средств ограничения перенапряжений в сети и определить основные тре-
бования к устройствам релейной защиты и автоматики.
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Разработана модель сети среднего напряжения для исследования
внутренних перенапряжений при различных режимах заземления нейтра-
ли [1].

Эквивалентная емкость сети на землю определяется исходя из эквива-
лентной длины кабелей Сз = С0LКЛ; междуфазная емкость Сф = (0,2...0,3)Сз.
Источник питания и заземляющий трансформатор представлены соот-
ветственно индуктивностью рассеяния Lт, Lтв и активными сопротивления-
ми Rт, Rтв.

Дуга моделируется ключом и последовательно включенным активным
сопротивлением. Дуга горит, если в рассматриваемый момент времени вы-
полняется одно из приведенных ниже условий:

,;; до
пред

д
дод(пред)прд













 idt

diiIUU (1)

где Uд – напряжение на дуговом промежутке; д(пред)I ,
пред

д 







dt
di – ток дуги

и скорость его изменения в предыдущий момент времени.
В этот момент ключ К замкнут и ветвь замыкания включена в схему.

Дуга не горит, если одновременно все условия (1) не выполняются.
Достоверность модели подтверждается соответствием результатов по-

лученных исследований на модели, реализованной с помощью программ-
ного комплекса Мatlab 6, с известными экспериментальными исследовани-
ями и моделированием сети с резистивно-заземленной нейтралью [2]. Рас-
четные кратности перенапряжений при дуговых замыканиях на землю
и сопротивлении резистора в нейтрали 700 Ом составили 2,4Uф, а при
2600 Ом – 2,53Uф.

Для оценки влияния ОПН на снижение перенапряжений при дуговых
замыканиях на землю выполнено экспериментальное исследование вольт-
амперной характеристики, в том числе и при воздействии напряжения по-
вышенной частоты. Как известно, частота свободной составляющей пере-
ходного процесса на неповрежденных фазах для исследуемых распредели-
тельных сетей обычно находится в диапазоне 2,3…5,4 кГц. Сравнительный
анализ экспериментальных исследований сетей 6–10 кВ с ОПН и результа-
тов вычислительного эксперимента на математических моделях [2, 3] пока-
зывает, что величины перенапряжений при исследовании на математиче-
ских моделях значительно ниже, чем при экспериментальных. Это не все-
гда объясняется отличием условий натурного и вычислительного экс-
периментов. Можно предположить, что разработка достоверной динамиче-
ской модели ОПН позволит с более высокой точностью исследовать пере-
напряжения в распределительных сетях на математических моделях.
С этой целью выполнены экспериментальные исследования характеристик
ОПН при значениях подводимого напряжения, превышающих уровень
ограничения, который определяется статической характеристикой. Функ-
циональная схема испытательной установки приведена на рис. 1.
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50Гц

TU1

TU2AT1 ОПН

1 2

R1

R2

R3

Uопн

Iопн 3

Рис. 1. Функциональная схема установки для высокочастотных испытаний ОПН:
1 – инвертор; 2 – полосовой фильтр; TU1, TU2 – трансформаторы напряжения

НОМ-6; 3 – регистратор

В установке использованы резисторы: R1 – 34,2 Ом; R2 – 51 МОм; R3 –
6,8 кОм. При испытании варисторов 0,4 и 3,3 кВ в установке применялись
трансформаторы напряжения (TU1, TU2) НОМ-6.

Выполнено исследование металлооксидных варисторов на основе ZnО
напряжением 0,4; 3,3; 8 кВ на частотах 50 Гц, а также 2,3 и 3,8 кГц. Отно-
шение напряжения ограничения при токе 1 мА (50 Гц) к амплитуде номи-
нального напряжения в исследуемых образцах находилось в пределах
Кз 36,1...33,1 . Защитное действие ОПН при коммутационном импульсе
оценивается отношением остающегося напряжения при коммутационном
импульсе Uоки к номинальному действующему напряжению ОПН Uн.опн.
В исследованных образцах варисторов указанное соотношение составило
1,85…1,9. Осциллограммы напряжений и токов на варисторе 0,4 кВ приве-
дены на рис. 2. Аналогичные результаты получены и для других варисто-
ров. Подробнее исследованы варисторы 0,4 кВ, так как при этом создание
высоких кратностей перенапряжений в комбинированных режимах не вы-
зывало технических сложностей.

Несмотря на то, что амплитуда приложенного напряжения высокой ча-
стоты (3,8 кГц) превышает уровень ограничения по статической характе-
ристике более чем в семь раз, ток через варистор определяется в основном
емкостной составляющей проводимости. Уступ на осциллограмме напря-
жения после прохождения максимума объясняется инерционностью пере-
хода варистора в проводящее состояние. В течение каждого полупериода
некоторый интервал времени tог мгновенное значение напряжения превы-
шает уровень ограничения ОПН, определяемый статической характеристи-
кой. Расчетную длительность tог можно рассчитать по выражению

tог =
max

огarccos2
U
U

 . (2)

При амплитуде входного напряжения 6 кВ (f = 3,8 кГц) и Uог = 760 В
расчетное значение tог = 120 мкс. Фактически, как видно из осцил-
лограммы, ограничение напряжения на ОПН до уровней, соответствующих
статической характеристике, наблюдается на небольшом интервале време-
ни tоф = 40…50 мкс.

R2

R1
R3

TU1

TU2
UОПН

IОПН

50 Гц
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а б
U, B I, А U, B

0 0,002  0,004  0,006  0,008 0,01  0,012  0,014  0,016  0,018 t, с 0 0,263 0,526 0,789 1,05 1,32 1,58 1,84 2,11 2,37 2,63
t  10–4, с

Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока ОПН-0,4 кВ:
а – частотой 50 Гц; б – 3,8 кГц

На рис. 3 представлены осциллограммы тока и напряжения на ОПН-0,4 кВ
при наложении сетевого напряжения частотой 50 Гц и напряжения высо-
кой частоты. При этом амплитуда сетевого напряжения превышает уровень
ограничения ОПН (760 В).

а б
I, А U, B

0 0,002  0,004  0,006  0,008 0,01  0,012  0,014  0,016  0,018 0,02 0 0,002 0,004 0,006    0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 0,02
t, с t, с

Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения при наложении напряжений частотой 50 гЦ
и 2,4 кГц: а – ток варистора; б – напряжение

Вольт-амперная характеристика ОПН-0,4 кВ приведена на рис. 4а. По
результатам экспериментальных исследований определены параметры
схемы замещения ОПН (рис. 4б).

При моделировании ОПН представляется RC-звеном и параллельно
включенным нелинейным резистором. Модель нелинейного резистора Rопн

задана выражением












0
0 U

uIi , (3)

где i и u – мгновенные значения тока и напряжения; U0 – пороговое значе-
ние напряжения; I0 – величина тока устройства при значении напряжения,
равном пороговому;  – показатель степени, определяющий нелинейность
вольт-амперной характеристики резистора).
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а б

r

C

Rопн

опн

опн

Рис. 4. а – вольт-амперная ха-
рактеристика ОПН-0,4 кВ при ча-
стоте 50 Гц; б – электрическая

схема замещения модели ОПН

Параметры rопн и Сопн находятся по результатам экспериментальных ис-
следований ОПН на частоте 50 Гц (f1) и частоте, находящейся в ожидаемом
диапазоне свободной составляющей переходного процесса, fвч. При этом
измерения выполняются при уровнях напряжения, не превышающих уро-
вень ограничения ОПН по статической характеристике:

С 2
вч1

2
вч1

2
1

2
вч

опн )()2( ZZff
ff


 ; rопн = 2
1

2
1 )2(

1
Cf

Z


 , (4)

где f1, fвч – соответственно частота основной и высокой гармоник; Z1, Zвч –
полные сопротивления ОПН для основной и высокой частот.

В динамической модели ОПН для исследования процессов при замыка-
ниях на землю вводилось инерционное звено первого порядка. Передаточ-
ная функция инерционного звена имеет вид

se
sx
sysH 
)(
)()( , (5)

где s – оператор Лапласа;  – постоянная времени.
Структурная схема Simulink-модели ОПН приведена на рис. 5.

Рис. 5. 1 – вход моделируемого устройства; 2 – инерционное звено первого порядка
140 мкс; 3 – блок статической вольт-амперной характеристики варистора; 4 – блок расчета
текущего значения температуры; 5 – блок температурной коррекции вольт-амперной харак-
теристики варистора; 6 – блок имитации разрушения варистора; 7 – выход моде-

лируемого устройства

U, B

I, A

rопн Rопн

Сопн
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Модель позволяет также исследовать процесс нагрева ОПН при иска-
женной форме подводимого напряжения с учетом изменения температур-
ных свойств материала варистора вплоть до температуры разрушения.

В процессе исследования ОПН-0,4 и ОПН-3,3 кВ получены удовлет-
ворительные условия моделирования при значениях  примерно 120…
…160 мкс. На рис. 6 приведены результаты моделирования ОПН-0,4 кВ
при наложении сетевого напряжения частотой 50 Гц и высокой частоты
2,4 кГц для условий, аналогичных выполненным экспериментальным ис-
следованиям (рис. 3). Значение постоянной времени определяется техноло-
гией изготовления и практически не зависит от номинального напряжения
и энергоемкости варистора.

U, В

0               0,002             0,004              0,006             0,008 0,01 0,012 0,014 0,016 0,018 t, с      0,02

Рис. 6. Расчетные значения напряжения и тока модели варистора при наложении
напряжений частотой 50 Гц и 2,4 кГц

Выполнено моделирование переходных процессов при замыканиях на
землю в сети собственных нужд энергоблока 200 МВт для следующих па-
раметров схемы: эквивалентная емкость сети с. н. (6 кВ) на землю Сз =
= 0,42 мФ, питающий трансформатор ТРДН-32000 кВ А. На рис. 7а приве-
дены расчетные осциллограммы переходного процесса для сети с изолиро-
ванной нейтралью при загорании дуги в максимум сетевого напряжения и
погасании дуги в момент первого перехода высокочастотной составляю-
щей тока через нуль.

Выполнено исследование влияния ОПН, установленного в нейтрали
вспомогательного трансформатора, на снижение перенапряжений. Уста-
новка ОПН в нейтрали определяется следующими положительными пред-
посылками: варистор выбирается по фазному напряжению сети; в нор-
мальном режиме напряжение на ОПН отсутствует; при замыканиях на зем-
лю он вступает в работу при замыкании любой из фаз; ток ограничивается
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не только сопротивлением заземления, но активным и индуктивным сопро-
тивлениями вспомогательного трансформатора.

a б

Рис. 7. Расчетные осциллограммы переходного процесса для перемежающейся дуги с ин-
тервалом 10 мс. В качестве базисного напряжения принята амплитуда фазного напряжения:

а – изолированная нейтраль; б – в нейтрали установлен ОПН-3,3 кВ

В режиме установившегося замыкания на землю ток в ОПН отсутству-
ет, и поэтому не происходит дополнительного увеличения тока в точке за-
мыкания сети на землю. На рис. 7б приведены осциллограммы переходно-
го процесса при установке в нейтраль ОПН-3,3 кВ. Уровни перенапряже-
ний в указанных условиях не превышают 3,2Uф. Мощность вспомога-
тельного трансформатора существенно не влияет на характер переходного
процесса и перенапряжения. Установка ОПН в нейтрали может быть целе-
сообразной в сетях со значительными токами замыкания на землю, когда
применение резистивно-заземленной нейтрали затруднено большим тепло-
выделением в резисторе. В сети с компенсированной нейтралью подклю-
чение ОПН параллельно дугогасительному реактору может быть альтерна-
тивой применению высокоомного резистора [2], так как не вызывает до-
полнительного увеличения тока замыкания на землю в установившемся
режиме. Применение ОПН с более низким уровнем ограничения позволяет
достигнуть значительных снижений перенапряжения, но при этом дли-
тельность работы в таком режиме ограничивается допустимым тепловыде-
лением. В результате по истечении установленного времени должно от-
ключаться поврежденное присоединение или переводиться сеть в режим
изолированной нейтрали.
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В Ы В О Д Ы

1. Экспериментальное исследование характеристик варисторов показы-
вает, что моделирование переходных процессов в сети с изолированной
нейтралью с ОПН при дуговых замыканиях на землю следует выполнять
по динамической характеристике ОПН. Удовлетворительные результаты
моделирования получены при введении звена запаздывания с постоянной
времени 120…160 мкс.

2. В процессе оптимизации средств ограничения перенапряжений в
распределительной сети целесообразно рассмотреть вариант установки
ОПН в нейтраль вспомогательного трансформатора. Выполненное модели-
рование переходных процессов при замыканиях на землю показывает, что
включение в нейтраль сети ОПН позволяет предотвратить эскалацию пе-
ренапряжения при дуговых замыканиях на землю. Уровни перенапряжений
при этом несколько выше, чем при резистивном заземлении нейтрали, но
при определенных условиях более существенным фактором может ока-
заться увеличение допустимой длительности режима замыкания на землю.
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