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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Докт. техн. наук ФУРСАНОВ М. И.

Белорусский национальный технический университет

Развитие инфраструктуры любой страны базируется, прежде всего, на
опережающем росте производства электрической энергии. Ее передача и
распределение должны осуществляться с нормированными надежностью и
качеством при минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов.
Однако в процессе транспорта электроэнергии по электрическим сетям
неизбежен ее технологический расход (потери), который приводит к до-
полнительному сжиганию топлива на электростанциях и снижению про-
пускной способности сети. В этой связи экономия топливно-
энергетических ресурсов, их бережное расходование остается первосте-
пенной задачей.

Величина фактических потерь в сетях энергосистемы может быть зна-
чительной – до 20 % и более ее полезного отпуска, поэтому важно объек-
тивно определить потери электроэнергии. Это позволит оценить величину
потерь как одного из нормируемых показателей эффективности работы
сети, выявить их очаги и определить оптимальные параметрические режи-
мы. Однако для решения перечисленных задач необходимо иметь соответ-
ствующие аналитические критерии оценки качества функционирования
электрических сетей. В качестве одного из таких критериев рекомендуется
использовать понятие экономически обоснованного уровня потерь элек-
троэнергии [1, 2]. Он характеризует некоторый теоретически возможный
минимум технологического расхода электрической энергии и соответству-
ет идеальным условиям эксплуатации электрических сетей, когда имеется
совершенно полная и достоверная отчетная информация (топологическая и
режимная), выбор управляющих воздействий (оптимизация режимов вме-
сте с разработкой мероприятий по снижению потерь) осуществляется ма-
тематически точной оптимизацией решений, а реализация управления
электрическими сетями также не содержит каких-либо искажений. Если
расчеты потерь, поиск и анализ возможных мероприятий по снижению
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технологического расхода проводить непрерывно, а экономически оправ-
данные мероприятия внедрять регулярно, то общий уровень технологиче-
ского расхода электроэнергии в сетях также будет непрерывно прибли-
жаться к экономически обоснованному. И если окажется, что ни одно из
мероприятий не приводит к экономически обоснованному снижению по-
терь, то достигнутое состояние сети можно считать оптимальным.

С целью определения экономически обоснованных уровней потерь
электроэнергии в сетях исследуем зависимость стоимости передачи элек-
трической энергии Сп от величины относительных нагрузочных потерь

%нW .
Как известно, величина Сп в общем случае состоит из двух основных

составляющих [1]
псплп CCC  , (1)

где Спл, Спс – соответственно линейная и подстанционная составляющие
стоимости.

Составляющие Спл и Спс можно представить в виде:
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где Рл – суммарный коэффициент отчислений от стоимости линий Кл;
кW – потери электроэнергии на корону; к – стоимость 1 кВтч кW ;

лW – нагрузочные потери в линиях; л – стоимость 1 кВтч лW ; нбP – ак-
тивная мощность, передаваемая в режиме наибольших нагрузок; нбТ – вре-
мя использования нбP ; тP – суммарный коэффициент отчислений от стои-
мости трансформаторов подстанций тK ; хW – потери электроэнергии хо-
лостого хода; х – стоимость 1 кВтч хW ; тW – нагрузочные потери в
трансформаторах; т – стоимость 1 кВтч тW .

Представим электрическую сеть в виде последовательной цепочки двух
обобщенных эквивалентных сопротивлений: линейных участков сети элR и
трансформаторных участков этR , так, что этэлэс RRR  . Тогда для режима
наибольших нагрузок можно записать
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где  – время наибольших потерь; нW – суммарные нагрузочные потери
электроэнергии в сети, тлн WWW  , а

нб
22

2
эснб

н cos
10%

ТU
RPW 


 , (5)



7

откуда


 нб

2
эс

22
н

нб 10
cos% Т

R
UWP . (6)

Примем л = т = н , подставим вместо нбP в (2) и (3) выражение (6) и
произведем простейшие преобразования. В эти условиях пC будет равна
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где A , В, C – коэффициенты, вычисляемые по обобщенным техническим
и экономическим показателям сети.

Из (7) видно, что в общем виде стоимость передачи электроэнергии пC
в функции суммарных относительных нагрузочных потерь %нW может
быть представлена в виде суммы трех составляющих.

Первая составляющая %/ нWA  характеризует изменение суммарной
стоимости сети, вторая %/ нWB  – изменение стоимости условно-посто-
янных потерь в сети, а третья %нWС – изменение стоимости переменных
потерь электроэнергии.

Исследования показали, что экономически целесообразные значения
потерь эW , как правило, несколько меньше их технически допустимых
значений дW . Поэтому полный спектр значений фактических потерь тW
может располагаться в трех условных зонах: I зона – тW < эW ; II зона –

эW < тW < дW ; III зона – тW > дW (рис. 1).

I зона II зона III зона

Рис. 1. Зоны полного спектра фактических значений потерь электрической энергии

Графическая интерпретация зависимости (7) показана на рис. 2, где
BAD  , а величина %нW представлена без индекса «н».

Проанализируем рис. 1, 2. Из рис. 2 видно, что для любой электриче-
ской сети существует единственная точка, в которой суммарная условно-
постоянная составляющая стоимости %/%/%/ WBWAWD  равна
переменной составляющей %WC . В этой точке стоимость передачи
электрической энергии Сп будет минимальной minС , а значение нагрузоч-
ных потерь электрической энергии равно оптимальной величине эW .
Учитывая неизбежные информационные погрешности, на практике можно
говорить лишь о возможной зоне оптимума, заключенной между штрихо-
выми линиями. Когда фактическое значение технических потерь электро-

эW дW
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энергии находится в зоне I (точка тW  ), то условно-постоянная – состав-
ляющая пC , отмеченная точкой D, будет преобладать над переменной со-
ставляющей %WC (точка С) – сеть по отношению к оптимуму недогру-
жена. При дальнейшей разгрузке сети (движение вверх по стрелке от точки

пC ) величина Сп будет увеличиваться далее. Движение в сторону оптимума
к точке minC (вниз по стрелке от пC ) можно осуществить за счет уменьше-
ния слагаемого %/ WD  двумя способами – удешевлением сети за счет
снижения составляющей %/ WA  и путем уменьшения стоимости услов-
но-постоянных потерь %/ WB  . Дополнительных финансовых средств на
проведение технических мероприятий по снижению потерь электрической
энергии не требуется, так как любое техническое решение будет заведомо
экономически нецелесообразным – стоимость сети и так завышена. Прио-
ритетными будут организационные мероприятия, если с их помощью мож-
но улучшить режим сети.

Если фактическое значение тW находится в зоне II (точка тW  ), то
условно-постоянная составляющая Сп (точка D) будет меньше переменной
(точка C) – загрузка сети больше оптимальной. Оптимальное движение
(влево по стрелке от пС  ) можно осуществить удорожанием сети (увеличе-
ние составляющей %/ WD  ) либо за счет снижения %WC .

Зависимости вида рис. 2, построенные для различных электрических
сетей, позволяют однозначно определить направление движения к опти-
муму, но не дают ответа на вопрос, как это делать. Для выработки опти-
мальной траектории необходимо иметь количественные критерии, позво-
ляющие целенаправленно двигаться в зону эW путем поэтапного осу-
ществления организационных мероприятий при работе сети в зоне I,
организационно-технических – в зоне II и технических – в зоне III.

Рис. 2. Графическая интерпретация зависимости Сп = f(W%)
W, %
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В качестве таких критериев предлагается использовать коэффициенты
эластичности

Y
X

S j
jj  , (8)

где Sj – чувствительность показателя Y на изменение данных; Xj – исход-
ный параметр сети; Y – исследуемый обобщенный показатель (потери, сто-
имость передачи электроэнергии и т. д.).

На основе проведенных исследований разработан структурный алго-
ритм нахождения оптимальных значений дискретных параметров (сечений
проводов, мощностей трансформаторов) электрических сетей, с помощью
которого можно приблизить фактические уровни потерь электроэнергии в
сетях к оптимальным. Задача относится к классу многомерных задач дис-
кретного программирования. В самом общем виде критерий оптимально-
сти задачи выглядит следующим образом:

  min,ЗЗ  tX , (9)
где

 321 ,, XXXX  , ;,, 332211  XXX (10)

1X – вектор сечений проводов,
 nF...,,F,F 211 X ; (11)

2X – вектор дискретных значений номинальных мощностей трансформа-
торов,

 nS...,,S,S 212 X ; (12)

3X – вектор мощностей компенсирующих устройств,

 nQ...,,Q,Q 213 X . (13)

На решение накладываются ограничения по потерям напряжения, току
нагрева и допустимой перегрузке элементов сети:

 321 ,, XXXii gg    ,,, ib lmnkki  ,,1 . (14)

Структурная схема разработанного алгоритма содержит следующие ос-
новные блоки.

1. Рассчитывается исходный режим сети и определяется начальное зна-

чение минимизируемой целевой функции
 







0
ЗЗ X . Начальное прибли-

жение вектора
 0

XX  представляет собой установленные в сети сечения
проводов, номинальные мощности трансформаторов и компенсирующих
устройств.

2. Для каждого из подлежащих оптимизации участка сети по (8) вычис-
ляются коэффициенты эластичности. Предварительный отбор участков
сети целесообразно проводить с целью понижения общей размерности за-
дачи и временных затрат. Это будут в основном головные участки линий,
узлы с пониженными уровнями напряжений и недогруженные трансфор-
маторы.
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3. Рассчитанные коэффициенты ранжируются по абсолютной величине,
и для участка с максимальным коэффициентом эластичности находится
новое значение оптимизируемого параметра 1

iХ , для которого с учетом

дискретности шкалы 0/З )1(  iХ выполняются технические ограничения.

Поскольку при дискретном изменении X обращение X /З в нуль мало-
вероятно, то новое значение i-й переменной, минимизирующее (9), нахо-
дится путем последовательных расчетов затрат с шагом iX .

4. После оптимизации одного параметра пункты 1…3 алгоритма повто-
ряются до выполнения условия 0/З  iХ для всех отмеченных участков
сети. Перерасчет режима сети осуществляется только в той части схемы
сети, в которой происходят изменения.

С использованием базовых положений алгоритма разработана соответ-
ствующая компьютерная программа [1], позволяющая получить графиче-
скую интерпретацию схемы сети до и после оптимизации. Контрольный
пример для схемы рис. 3 приведен ниже (оптимизируются только мощно-
сти трансформаторов).

Исходные данные: Наибольшая загрузка трансформаторов – 15 %;
 = 1500 ч; Тнб.а = 3400 ч; соs = 1; н = 0,032 у. е./(кВт  ч); х =
= 0,016 у. е./(кВт  ч); рт = 0,254.

Необходимые каталожные данные по трансформаторам приведены в
табл. 1.

Рис. 3. Схема распределительной линии 10 кВ

Расчет исходного режима сети схемы рис. 3. Данные и некоторые ре-
зультаты расчета исходного режима сети (нагрузки участков и потери ак-
тивной мощности) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Данные и результаты расчета исходного режима сети схемы рис. 3

Участок Марка Стоимость,
у. е.

Загрузка,
%

Нагрузка,
кВА

Активное
сопроти-

вление, Ом

Потери мощности,
кВт

нагр. х. х.

1–2 А-50 – – 76,5 0,576 0,034 –

2–3 А-35 – – 76,5 0,830 0,049 –

3–4 А-25 – – 76,5 1,140 0,067 –

4–41 ТМ-100 570 15 15,0 22,700 0,051 0,33

4–42 ТМ-160 740 15 24,0 10,400 0,059 0,51

ТМ-100

А-50 А-35 А-25

l = 1 км l = 1 км l = 1 км

2 31

10 кВ

4

41

42

43

ТМ-160

ТМ-250
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4–43 ТМ-250 1000 15 37,5 6,700 0,094 0,74

Итого: 0,354 1,58

Суммарные нагрузочные потери электроэнергии Wн в схеме рис. 3 со-
ставляют

Wн = 0,3541500 = 531,00 кВтч;

потери холостого хода Wх в трансформаторах

Wх = 1,588760 = 13840,80 кВтч.

Поток электроэнергии Wгу на головном участке схемы

Wгу = Рнб гу Тнб.а + Wн + Wх = 76,53400 + 531,00 + 13840,80 =
= 274471,80 кВтч.

Потери электроэнергии в процентах:

Wн% = (531,00/274471,8)100 = 0,19 %;

Wх% = (13840,8/274471,8)100 = 5,04 %;

W% = 0,19 + 5,04 = 5,23 %.

Расчет оптимального режима сети схемы рис. 3 при оптимальной
загрузке трансформаторов 100; 160 и 250 кВА. Оптимальная загрузка
каждого трансформатора

тCk с учетом изменения потерь энергии на ли-
нейных участках схемы определяется по формуле [1, 3]

.
нлл2

2
ном

нтк

xxтт
т

 



iii

C

r
U

SP

TPKpk (15)

Имеем:

54,1
1000/]032,01500)14,183,0576,0(10100[032,0150027,2

016,0876033,0570254,0
22

100
т




Ck ;

21,1
1000/]032,01500)14,183,0576,0(10160[032,0150065,2

016,0876051,0740254,0
22

160
т




Ck ;

04,1
1000/]032,01500)14,183,0576,0(10250[032,015002,4

016,0876074,01000254,0
22

250
т




Ck .

Оптимальные потери в схеме при оптимальной загрузке трансформато-
ров (154; 121 и 104 %) приведены в табл. 2.

Обобщенные результаты расчета

Wн = 20,131500 = 30195,00 кВтч;

потери холостого хода в трансформаторах

Wх = 1,588760 = 13840,80 кВтч.

Поток электроэнергии на головном участке схемы
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Wгу = Рнб гу Тнб.а + Wн + Wх = 607,603400 + 30195,00 + 13840,80 =
= 2109875,80 кВтч.

Таблица 2
Данные и результаты расчета оптимального режима сети схемы рис. 3

Участок Марка Загрузка,
%

Нагрузка,
кВА

Активное сопро-
тивление, Ом

Потери мощно-
сти, кВт

нагр. х. х.

1–2 А-50 – 607,6 0,576 1,02 –

2–3 А-35 – 607,6 0,830 3,27 –

3–4 А-25 – 607,6 1,140 2,04 –

4–41 ТМ-100 154 154,0 22,700 5,38 0,33

4–42 ТМ-160 121 193,6 10,400 3,90 0,51

4–43 ТМ-250 104 260,0 6,700 4,52 0,74

Итого: 20,13 1,58

Потери электроэнергии в процентах:

Wн% = (30195,00/2109875,80)100 = 1,43 %;

Wх% = (13840,8/2109875,80)100 = 0,65 %;

W% = 1,43 + 0,65 = 2,08 %.

Расчет оптимального режима сети после замены трансформаторов
100; 160 и 250 кВА на 25; 25 и 40 кВА, найденных по разработанному
алгоритму, на основе анализа матрицы чувствительности (табл. 3).

Таблица 3
Данные и результаты расчета оптимального режима сети

Участок Марка Загрузка, % Нагрузка,
кВА

Активное сопротив-
ление, Ом

Потери мощности,
кВт

нагр. х. х.

1–2 А-50 – 76,5 0,576 0,034 –

2–3 А-35 – 76,5 0,830 0,049 –

3–4 А-25 – 76,5 1,140 0,067 –

4–41 ТМ-25 60 15,0 22,700 0,248 0,130

4–42 ТМ-25 96 24,0 10,400 0,634 0,130

4–43 ТМ-40 94 37,5 6,700 0,879 0,175

Итого: 1,909 0,435

Обобщенные результаты расчета

Wн = 1,9091500 = 2863,50 кВтч;

потери холостого хода
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Wх = 0,4358760 = 3810,60 кВтч.

Поток электроэнергии на головном участке
Wгу = 76,53400 + 2863,50 + 3810,60 = 266774,10 кВтч.

Потери электроэнергии в процентах:
Wн% = (2863,50/266774,10)100 = 1,07 %;

Wх% = (3810,60/266774,10)100 = 1,43 %;

W% = 1,07 + 1,43 = 2,50 %.

В Ы В О Д Ы

1. При оптимальной загрузке трансформаторов, установленных в сети,
потери электроэнергии в схеме снижаются c 5,23 до 2,08 %, т. е. более чем
в два раза.

2. При замене трансформаторов в сети на оптимальные номинальные
мощности потери электроэнергии в схеме снижаются с 5,23 до 2,50 %, т. е.
немногим более чем в два раза. Рассчитанные оптимальные режимы рабо-
ты сети (2,08 и 2,50 % потерь) близки.
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В соответствии с известными подходами [1, 2] и «Методикой расчета
технологических потерь электроэнергии в электрических сетях напряжени-
ем 0,38–35 кВ» [3], утвержденной Комиссией по регулированию секторов


