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Кроме военных конфликтов, стихийных и техногенных бедствий [1], 

в 2020 г. мир столкнулся с пандемией смертельного вируса COVID-19.  
На данный момент в мире зафиксировано порядка 39 млн. случаев зараже-
ния [2]. Значительное количество погибших в таких ситуациях во многом 
связано с невозможностью вовремя оказать медицинскую помощь, а также 
нехваткой мест в больницах в условиях пандемии. Следовательно, необхо-
дим полевой госпиталь, расположенный как можно ближе к очагу пораже-
ния или стационарной больнице при нехватке в ней мест. 

Сейчас часто используются полевые госпитали на базе пневмокаркас-
ных модулей [3]. Их теплоснабжение производится с помощью горячего 
воздуха. Однако, такие установки имеют достаточно большую массу и га-
бариты, и могут «выжигать» кислород в помещении [4]. Последнее недо-
пустимо в условиях пандемии, так как большинство пациентов имеют 
трудности непосредственно с дыханием. 

В ходе работы по созданию новой системы энергоснабжения полевого 
госпиталя было предложено использовать в качестве источника тепло-
снабжения вихревой теплогенератор и гибкие отопительные приборы [5, 
6]. Такие отопительные приборы в пневмокаркасном модуле могут разме-
щаться произвольно, а также могут быть непосредственно встроены в 
стенки модуля. 
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