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При использовании в сисзема.ч подслойного пожаротушения кавитаци
онных пеногенераторов. работающих при высоких статических противо
давлениях, необходимо наряду с геометрическими характеристиками ка- 
витатора, определяющими возникновение и развитие в нем кавитационно
го режима определять гидродинамические параметры течения рабочей 
жидкости в систе.ме. Перепад, необходимый для транспортировки среды 
на заданное расстояние:
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Суммарные потерн по длине:
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где /  -  коэффициент сопротивления; / -  длина отдельного участка систе
мы.

Сумма потерь в местных гидравлических сопротивлениях систе.мы. ра
ботающих в бескавитацмонном режігме, определяется формулой:
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где - коэффициен! местного гидравлического сопротивления при беска- 
витационной работе.

Потери в устройствах, работающих в кавитационном режиме, опреде
ляются по формуле
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с  учетов приведенных уравнений перепад .давлений, необходимый д:ія 
транспортировки среды примет вид
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В случае, когда при расчете системы задана величина предполагаемого 
перепада давления, то объем рас:<ода можно получить из следующего вы
ражения:
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