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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект:     93  с.,    29  рис.,   6   табл., 18 источников 

 

Объектом исследования является распределительная сеть района “С”, 

представляющая собой электрическую сеть 35-110 кВ, находящуюся на 

балансе предприятия филиал Молодечненские электрические сети РУП 

“Минскэнерго”. 

Цель проекта: проведение факторного анализ потерь электроэнергии в 

распределительной сети района “С” . 

В процессе выполнения проекта выполнены следующие исследования: 

1) проведен обзор и анализ методов расчета потерь электроэнергии; 

2) проанализированы алгоритмы и программы расчета режимов и 

потерь электроэнергии в системообразующих сетях энергосистем; 

3) рассмотрен структурный алгоритм расчета потерь электрической 

энергии; 

4) дана общая характеристика предприятия Молодечненские ЭС; 

5) проведен программный расчет нормального режима работы сети; 

6) выполнен факторный анализ потерь электроэнергии; 

7)  оценены основные технико-экономические показатели работы 

электрической сети; 

8) сделан вывод, о целесообразности определения потерь 

электроэнергии в электрических сетях  с использованием факторного 

моделирования нагрузок. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

являются рекомендации по расчету режимов электрических сетей и 

определению потерь электроэнергии в электрических сетях  с использованием 

факторного моделирования нагрузок. 

Область возможного практического применения – электрическая сеть  

35-330 кВ филиал Молодечненские электрические сети РУП “Минскэнерго”. 
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