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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 93 с., 29 рис., 74 табл.,26 источников.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ, СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОТЕРЬ, ТЕХНИКО
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
напряжением 10 кВ.

Цель дипломного проекта: расчет и анализ режимов, разработка и 
внедрение мероприятий по снижению потерь электроэнергии и стоимости 
передачи электроэнергии в электрической сети напряжением 10 кВ района 
«Р».

В процессе работы выполнены следующие разработки:
-изучены методы и основные этапы расчёта потерь электроэнергии в 

распределительных сетях 10 кВ;
- собраны и подготовлены данные для расчета потерь электроэнергии в 

распределительных сетях 10 кВ РЭС "Р";
- расчет и анализ режимов, зависимостей потерь и резервов по снижению 

стоимости электрической энергии в распределительной сети РЭС «Р»;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению потерь 

электрической энергии в распределительной сети РЭС «Р»;
- рассчитаны технико-экономические показатели сети до и после 

проведения мероприятий по снижению потерь электроэнергии;
Элементами практической значимости полученных результатов 

являются разработанные рекомендации по снижению потерь электроэнергии 
в рассматриваемой электрической сети 10 кВ РЭС "Р".

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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