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Дипломный проект:^/ с., 14 рис., 38 табл., 42 источи^∕ zφ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАН
ЦИЯ, РЕЖИМ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ТОК.

Целью дипломной работы является проектирование распределительной
электрической сети 10 кВ.

Объектом исследований является микрорайон коттеджей в г. Минск.
В процессе выполнения проекта были рассчитаны электрические нагрузки

потребителей, разработаны две схемы электроснабжения микрорайона, выбраны
мощности трансформаторов и сечения кабелей. Определены приведенные за
траты для схем сети 0,38 и 10 кВ, по результатам расчета был выбран второй ва
риант электрической сети. Рассчитаны токи КЗ и выбраны коммутационные ап
параты. Рассчитаны технико-экономические показатели электрической сети жи
лого микрорайона. Рассмотрен вопрос охраны труда при прокладке кабелей из
сшитого полиэтилена.

Подтверждаю, что приведенный в данном дипломном проекте расчетно
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их ав
торов.
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