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Дипломный проект: 9? с., 4 рис., 25 табл., 20 источников.

ПОДСТАНЦИЯ, ТРАНСФОРМАТОР, ГРАФИКИ НАГРУЗКИ, РАС- 
ПРЕДЕЛЕИТЕЛЬНОЕ УСТОРОЙСТВО, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ, МОЛНИЕЗАЩИТА

Объектом исследования является электрическая подстанция 110/1 ОкВ.
Цель проекта -  реконструкция исследуемой подстанции 110/1 ОкВ
В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом

ного проектирования. Выполнен анализ текущего состояния подстанции. Опре
делены электрические нагрузки и токи ^короткого замыкания подстанции Осу
ществлен выбор новейшего оборудования, релейной защиты подстанции. Раз
работаны мероприятия по реконструкции подстанции. Проведена технико
экономическая оценка эффективности мероприятий. Рассмотрены вопросы 
охраны труда и техники безопасности при эксплуатации электрической под
станции

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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