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РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 101 с., 34 рис., 21 табл., 18 источников, 3 прил.

Техноло! ический процесс наладки и испытания электрооборудования 
подстанции 10/0,4 кВ.

Объектом исследования является трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 
и кабельные линии ЮкВ.

Цель проекта -  проведение наладочных работ с целью достижения 
надежной и безаварийной работы устройств при их эксплуатации.

В процессе работы проведен обзор и анализ литературы по теме диплом
ного проектирования. Проанализированы организационные мероприятия по 
наладке электрооборудования. Произведен расчёт устравок тока короткого 
замыкания по схеме ТП. Осуществлена наладка ячеек распределительных 
устройства 10 кВ с составлением протоколов испытаний. Освещены вопросы 
наладки двухобмоточных силовых трансформаторов 10/0,4 кВ и включением их 
в работу. Произведены испытания повышенным напряжением электрооборудо
вания основных элементов ТП. Проведена технико-экономическая оценка эф
фективности мероприятий. Рассмотрены вопросы охраны труда и техники без
опасности при наладке и эксплуатации ТП.

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их

авторов.
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