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Дипломный проект: 105с,21 рис,, 16 табл., 34 источника
П ЕРЕН АПРЯЖ ЕН И Я ГАНИЧИТЕЛЬ

Объектом разработки является электрическая подстанция 110/35/10 кВ,находящаяся на балансе филиала Минские электрические сети РУП  “Минскэнерго” .Ц е л ь  п р о е к т а  -  р азр аб о т к а п ер ед о вы х проектны х реш ений по реконстр у к ц и и  П С  110/35/10 к В .В  п р о ц е с с е  п р о ек т и р о в ан и я  вы полнены  сл ед у ю щ и е расчёты  и и сследован и я:

дни.(в т.ОДИ1 Ш1) I 4И))

-  дано обоснование необходимости реконструкции подстанции;-  проведен анализ существующей схемы электрических соединений, элементов подстанции и технические решения по замене устаревшего оборудования; -  выбрана главная схема, число и мощности силовых трансформаторов;-  рассчитаны токи короткого замыкания;-  проведен выбор коммутационной аппаратуры и средств защиты от перенапряжений;-  проведена замена системы оперативного тока на подстанции, выбранытрансформаторы собственных нужд;-  рассмотрены вопросы релейной защиты и автоматики-  рассчитаны технико-экономические показатели;-  рассмотрены вопросы охраны труда.Область возможного практического применения -  высоковольтные полстанции 110 кВ, выполненные по мостиковым и блочным схемам.Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитическии материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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