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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект:  91 с., 31 рис., 10 табл., 37 источников 

 

ТРАНСФОРМАТОР, ХОЛОСТОЙ ХОД, НАГРУЗОЧНЫЕ ПОТЕРИ 
МОЩНОСТИ, АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ГОДОВЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  

 

Объектом исследования являются внешние сети электроснабжения 
н.п. “А”. 

Цель работы: проектирование внешних сетей электроснабжения н.п. “А”. 

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: 

- проведен обзор основных этапов и проблем при проектировании линий 

и подстанций распределительных электрических сетей; 
- изучен программно-вычислительный комплекс "ARRES"; 

- произведен выбор числа и мощности трансформаторов проектируемой 
потребительской трансформаторной подстанции 10/0,38 кВ; 

- на основании расчетных токов короткого замыкания выбраны 
коммутационные аппараты для защиты проектируемых распределительных 
линий; 

- произведен электрический расчет; 

- построен переход проектируемой линии электропередачи через 
инженерное сооружение надземным путём; 

- рассчитаны технико-экономические показатели сети; 

- рассмотрены конструкции современных ВЛИ. 

Областью возможного практического применения являются 
распределительные электрические сети 0,38-10 кВ внешнего электроснабжения 
населенных пунктов.  

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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