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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломный проект: 80 с., 9 рис., 14 табл., 36 источников 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, 

ТРАНСФОРМАТОР, ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ЭЛЕГАЗОВЫЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ГОДОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

 

Объектом разработки является электрическая подстанция напряжением 

110/35/10 кВ. 

Цель проекта – разработка технико-экономических решений по 

проектированию ПС 110/35/10 кВ «А». 

В процессе проектирования выполнены следующие расчеты и 

исследования:  

− выбрана главная схема, система оперативного тока, силовые 

трансформаторы и трансформаторы собственных нужд; 

−  рассчитаны значения токов короткого замыкания, выбрано основное 

электрооборудование подстанции; 

− проанализированы вопросы релейной защиты и автоматики 

элементов подстанции; 

− рассчитаны параметры системы грозозащиты и заземления; 

− произведена технико-экономическая оценка основных показателей. 

Область возможного практического применения – высоковольтные 

питающие подстанции 110 кВ. 

Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-

аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников 

теоритические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов.  
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