


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 164 с., 72 рис., 24 табл., 45 источников.

ПРОМЫШЛЕННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЭЦ, ТУРБИНА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ,
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГРАДИРНЯ

Целью настоящего дипломного проекта является строительство промыш­
ленно-отопительной ТЭЦ мощностью 320 МВт.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: выбра­
но и экономически обосновано основное оборудование станции; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый 
тепловой расчёт котлоагрегата; на основании произведенных расчётов выбрано 
вспомогательное оборудование турбинного и котельного цехов; описаны ос­
новные характеристики топливного хозяйства ТЭЦ; выбрана оптимальная схе­
ма водоподготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин то­
ков короткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические ап­
параты ТЭЦ; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в разде­
ле охрана окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при рабо­
те станции на основном и резервном топливе, определена высота дымовой тру­
бы; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭЦ; описаны основные ре­
шения компоновки главного корпуса и генерального плана станции.

В качестве специального задания рассмотрены проблемы эксплуатации 
функциональных элементов систем оборотного технического водоснабжения, 
проанализированы конструкции применяемых тепломассообменных устройств, 
их недостатки и влияние на охлаждающую способность градирни.

Рассмотрен метод снижения аэродинамических потерь в градирне путем 
формирования структурированного покрытия на ее внутренней поверхности на 
2-3 %, что эквивалентно увеличению теплового потока, отводимого от конден­
сатора энергоблока 1,4-1,7 %.

Проанализированы льдообразовательные процессы на элементах гради­
рен. Рассмотрены подходы к защите градирен от наледи в областях входа и вы­
хода воздуха на основании промышленного эксперимента и расчетно­
теоретических исследований.

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого объ­
екта), все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В данном дипломном проекте рассмотрен ряд вопросов, связанных с 
проектированием паротурбинной промышленно-отопительной ТЭЦ мощно­
стью 320 МВт.

В соответствии с рекомендациями [1-26] произведён расчёт принципи­
альной тепловой схемы турбоустановки и парогенератора, выбрано вспомо­
гательное тепломеханическое оборудование; выбраны и описаны системы 
топливоснабжения и технического водоснабжения; произведён расчёт и опи­
сание водоподготовки и водно-химического режима, основных систем авто­
матического регулирования технологических процессов на ТЭЦ; разработан 
генеральный план станции; рассмотрен ряд вопросов по охране труда и охра­
ны окружающей среды.

В качестве специального задания рассмотрены проблемы эксплуатации 
функциональных элементов систем оборотного технического водоснабже­
ния, проанализированы конструкции применяемых тепломассообменных 
устройств, их недостатки и влияние на охлаждающую способность градирни; 
рассмотрен метод снижения аэродинамических потерь в градирне путем 
формирования структурированного покрытия на ее внутренней поверхности; 
проанализированы льдообразовательные процессы на элементах градирен; 
рассмотрены подходы к защите градирен от наледи в областях входа и выхо­
да воздуха на основании промышленного эксперимента и расчетно­
теоретических исследований [27 - 45].


