


Реферат

Дипломный проект: 163 стр., 8 рис., 25 табл., 24 источника.
Графическая часть: 7 листов.
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В основной части дипломного проекта определяются свойства 

природного газа, число жителей, расход газа потребителями, количество 
сетевых ГРП и зоны их действия, произведен расчет и подбор оборудования 
в ГРП. Осуществлен газодинамический расчет газопроводов высокого 
высокого давления для двух аварийных и нормального режимов работы, в 
результате были подобраны трубы диаметром 225 х 20,5 и 200 х 18,2 мм. 
Газодинамический расчет газопроводов низкого давления был осуществлен в 
области действия ГРП5, охватывающего кварталы 16, 23, 24, 28, 29. Для 
квартальной котельной произведен газодинамический расчет газопроводов 
котельной, подбор котлов, горелки и подобрано оборудование для ГРУ 
котельной.

В дипломном проекте выполнена система автоматизации котла IGNIS 
F-1000. Функциональная схема и структура автоматизации, а также 
экспликация КИП и ТСА приведены на листе 9 графического материала.

Разработан проект производства работ на прокладку участка 
распределительных сетей низкого давления, поставляющего газ в кварталы 
28, 29. Выбран поточный метод производства работ, вычислены объемы 
работ, трудоемкости укрупненных монтажных процессов, определены 
технико-экономические показатели проекта производства работ и 
установлен срок в продолжительности 8 календарных рабочих дней. 
Составлен календарный план-график производства монтажных работ, 
построены график движения рабочих сил, сетевой график, разработана 
технологическая карта на сварку встык полиэтиленовых труб.

В экономической части дипломного проекта определена сметная 
стоимость участка сети низкого давления протяженностью 1132 м, 
произведен расчет годовых эксплуатационных затрат, определены 
укрупненные показатели стоимости строительно-монтажных работ, 
технико-экономические показатели проекта.

Так как строительно-монтажные работы и эксплуатация газовых сетей 
состоят из большого количества опасных производственных факторов, 
обязательным условием для предотвращения несчастных случаев, является 
соблюдение требований охраны труда, приведенных в данном дипломном 
проекте.
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