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ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПИ-ТРУБЫ, 
БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ТЕПЛООБМЕННИКИ

Объектом разработки является тепловая сеть микрорайона города Гродно от 
районной котельной.

Цель проекта - запроектировать систему теплоснабжения микрорайона города Гродно 
от районной котельной.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: анализ 
климатических данных и теплового потребления, расчёт тепловых нагрузок, построены 
графики расхода теплоты и график температур воды в тепловой сети, выбран метод 
регулирования отпуска теплоты -  комбинированное (сочетание центрального качественного: 
отпуск теплоты производится на котельной с групповым на индивидуальном тепловом пункте 
(ИТП) каждого здания), построен график центрального качественного регулирования отпуска 
теплоты, построение монтажной схемы, гидравлический расчёт, расчёт и построение 
продольного профиля и графика пьезометрических напоров тепловой сети города, 
определение эффективности тепловой изоляции, подбор оборудования для ИТП. Определены 
необходимые мероприятия по защите тепловой сети от коррозии. Выполнен проект 
организации и планирования строительно-монтажных работ. Выполнен экономический 
расчёт. Подобранно необходимое оборудование. Определены условия охраны труда. 
Выполнена автоматизация центрального теплового пункта (ЦТП).

Студент -  дипломник подтверждает, приведенный в дипломном проекте расчётно
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объекта, все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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