
Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка - 65 страниц(ы); 
графическая часть - 8 листов.

Минск 2021



РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 71 с., 35 рис., 13 табл., 36 источников, 
1 приложение.

ЛЕДОВЫЙ КАТОК, ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ, ЧИЛЛЕР, НАСОСНЫЙ 
МОДУЛЬ.

Объектом модернизации является система холодоснабжения ледовой 
арены ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск».

Цель дипломного проекта: разработка проекта модернизации системы 
холодоснабжения ледовой арены ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск».

В процессе выполнения проекта произведено сравнение используемой 
холодильной системы с выбранным чиллером Lessar LUC-EKS по следующим 
параметрам:

- установки с непосредственным испарением хладагента и с 
промежуточным хладоносителем;

- энергоэффективность;
- по типу испарителя:
- по типу конденсатора;
- по обеспечение безопасной работы;
- по системе управления;
- по автоматизации рабочего процесса.
Произведен расчет энергопотребления используемой системы

холодоснабжения равный 1692900 кВт/год и его сравнение с
энергопотреблением моноблочного чиллера Lessar LUC-EKS 
энергопотребление которого в год составляет 1342440 кВт/год. Также 
произведен расчет быстроты окупаемости модернизации системы
холодоснабжения, который равен 0,18 года.

Выбраны чиллер Lessar LUC-EKS и гидромодуль LZ-CG. Рассчитана 
полная себестоимость системы холодоснабжения ледовой арены ГУ 
«Хоккейный клуб «Юность-Минск»», которая составляет 52849,75 рублей. 
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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