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РЕФЕРАТ

Пояснительная записка содержит 69 с., 12 рис., 16 табл., 1 приложение, 
35 источников.

АКВАПАРК, ТЕМПЕРАТУРА, ОБОГРЕВ, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА.
Объектом разработки являлась система отопления.
Цель дипломного проекта - проектирование системы отопления 

аквапарка «Лебяжий» в г. Минске.
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 

следующих параметров:
- толщина слоя утеплителя;
- сопротивление теплопередаче наружной стены;
- теплопоступления от солнца;
- теплопотери от людей.
На их основе составлены тепловой и воздушный балансы.
Произведён подбор оборудования систем отопления, при помощи 

программы HIDRIA.
Рассчитана ориентировочная себестоимость системы отопления, 

ориентировочная стоимость составляет 92884 тыс. руб.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 

безопасности.
Осуществлен подбор установки с определенными характеристиками , 

которая позволяет корректно выполнять свои задачи, поддерживать 
микроклимат внутри аквапарка для развлекательных условий.

Рассчитана ориентировочная себестоимость агрегатов для отопления, 
она составляет 103860 тыс. руб.

Значения теплопотерь в холодный период года Qxn=395485 Вт.
Значения теплопотерь в переходный период года Qnn= 190625 Вт.
Расчетная мощность системы отопления в аквапарке «Лебяжий» 

составляет 425253 Вт.
Удельный эксплуатационный показатель S = 328,31 тыс.руб/Гкал.
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