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Дипломный проект: \Ь\ с., 60 рис., 42 табл., (6 источник.

ТЭЦ, ТУРБИНА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПТ-60

Целью настоящего дипломного проекта является проектирование про
мышленно-отопительной ТЭЦ мощностью 205 МВт.

В процессе проектирования выполнены следующие исследования: выбра
но основное оборудование и экономически обоснован его выбор; рассчитана 
принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укрупнённый 
расчёт прямоточного котлоагрегата; на основании произведенных расчётов вы
брано вспомогательное оборудование; описаны основные характеристики топ
ливного хозяйства ТЭЦ; согласно принятым тепловым нагрузкам, типу обору
дования и особенности потребления тепла выбрана оптимальная схема водо- 
подготовки и водно-химический режим; произведен расчет величин токов ко
роткого замыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппараты 
ТЭЦ; выбраны и описаны основные подсистемы АСУ ТП ТЭС; в разделе охра
на окружающей среды выполнены расчёты вредных выбросов при работе стан
ции на основном топливе и определена высота дымовой трубы; рассмотрен ряд 
вопросов по охране труда на ТЭЦ; описаны основные решения компоновки 
главного корпуса и генерального плана станции.

В качестве специального задания рассмотрены мероприятия по рекон
струкции турбины ПТ-60/75-130/13 (замена цилиндра высокого давления на но
вый, замена проточной части ЧСД с заменой ротора на ротор нового изготовле
ния; замена гибкой муфты, соединяющей роторы высокого и низкого давления, 
на муфту жесткого типа; замена диафрагм 28, 29 и 30 ступеней на новые, вы
полненные с тангенциальным навалом; уплотнение поворотной диафрагмы, 
установка сотовых надбандажных уплотнений, применение высокогерметич
ных уплотнений штоков регулирующих клапанов); рассчитан экономический 
эффекта от модернизации турбоагрегат.
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